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. L . . LAB N° 0687
SEDE B - Distretto Provindiale di L'Aquila
Membro degli Accordi di Mut
Caselle di Bazzano, Strada Provindiale per Monticchio - 67100 L'Aquila mi';"ngfdmegrltocgjﬁ,'m'F eulLu:c

Tel.: 086257971 Fax: 0862579729
E-mail: distlaquila@ pec. artaabruzzo.it

Campione di:
Verbale N.:
Prelevatore:

Data prelievo:

Comune di prelievo:

Punto di prelievo:
Altre informazioni:
Richiedente:

Indirizzo richiedente:

Tipo di richiesta:

Data di accettazione:

Conforme:

RAPPORTO DI PROVA N° AQ/002662/17

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO

142/S0 del: 22/05/2017
SIAN ASL TERAMO - PERSONALE TECNICO
22/05/2017

ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA (TE)

PdP N° 773 - SBARRAMENTO DX

SORGENTE IN DISTRIBUZIONE

ASL TERAMO - DIP. DI PREVENZIONE - S.I.A.N. TERAMO
C.DA CASALENA - TERAMO - 64100 TERAMO (TE)
CONTROLLO TIPO VERIFICA

22/05/2017

Si

RISULTATO DELLE ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE

Data inizio prove: 22/05/17 Data fine prove: 23/05/17
UNITA' DX R INCERTEZZA LIMITY s -

PARAMETRI METODICA MISURA RISULTATO DI MISURA LEGISLATIVI NOTE

Colore* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag | mg/L (Scala Pt/Co) Accettabile - Accettabile per il e}
90 Met ISS BJA 021 consumatore

Odore* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag | tasso diluizione Accettabile - 1)
80 Met ISS BAA 026

Sapore* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag| tasso diluizione Accettabile - (1)
85 Met ISS BKA 028

Torbidita* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag NTU Accettabile - (h
93 Met ISS BLA 030

pH Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pH 7.9 +0,2 6,5+95 (1)
68 Met ISS BCA 023

Conduttivita eletirica Rapporti ISTISAN 2007/31 pag uS/em a 20°C 211 +3 2500 €3]
55 Met ISS BDA 022

Cloro residuo libero* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L <0,03 - ()
45 Met ISS BHD 033

Durezza totale* APAT CNR IRSA 2040 A Man °F 12,2 - €]

292003

Ammonio M.U. 2363:09 Met. A mg/L < 0,02 - 0,5 (¢)]

Calcio Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 26,3 +5.1 [©))
121 Met ISS CBB 038

Magnesio Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 13,7 +3,0 (H
121 Met ISS CBB 038

Potassio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag meg/L <0,4 - (1)
121 Met ISS CBB 038

Sodio Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 1,1 +03 200 [¢]
121 Met ISS CBB 038

Cloruri Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 1.6 +0,5 250 (H
115 Met ISS CBB 037

Fluoruro* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 0,05 - 1,5 H
115 Met ISS CBB 037

Nitrati Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 1,3 + 0,4 50 (D
115 Met ISS CBB 037

Nitriti* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L <0,02 - 0,5 ]
115 Met ISS CBB 037

Solfati Rapporti ISTISAN 2007/31 pag meg/L 2,3 +0,6 250 1)
115 Met 1SS CBB 037

Cloruro di vinile* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag g/l <0.1 - 0.5 ¢}
164 Met ISS CAA 036
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SEDE B - Distretto Provindiale di L'Aquila

Caselle di Bazzano, Strada Provinciale per Monticchio - 67100 L'Aquila
Tel.: 086257971 Fax: 0862579729
E-mail: dis tlaquita® pec. artaabruzzo. it

RISULTATO DELLE ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE

LAB N°® 0687

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EAF, IAF e ILAC

Data inizie prove: 22/05/17 Data fine prove: 23/05/117
At NOCH 7.7, .
PARAMETRI METODICA Ifg;; l[?R/l\? . RISULTATO I‘\D?Iil;g:}iiA LE (1;' IIg/ILI/IITIVI NOTE
Trialometani totali*
Dibromoclorometano* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ug/L <0,1 - (€))
164 Met 1SS CAA 036
Diclorobromometano* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pe/l <0,1 - €))
164 Met ISS CAA 036
Cloroformio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L <0,1 - 1)
164 Met ISS CAA 036
Bromoformio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/l <0,1 - (1)
164 Met 1SS CAA 036
Somma trialometani totali* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pg/L <0,1 - 30 (1)
164 Met ISS CAA 036
1.2 Dicloroetano* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L <0,1 - 3 [¢))]
164 Met ISS CAA 036
Benzene* Rapporii ISTISAN 2007/31 pag ng/L <0,1 - 1 [¢))
187 Met ISS CAD 004
Tetracloruro di carbonio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L <0.1 - (¢))
164 Met ISS CAA 036
Concentrazioni dei parametri
specifici®
Tetracloroetilene* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L <0,1 - §))
164 Met ISS CAA 036
Tricloroetilene* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ug/L <0,1 - (1)
164 Met ISS CAA 036
Somma delle concentrazioni dei Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/l <0,1 - 10 1)
parametri specifici* 164 Met ISS CAA 036
Toluene* EPA 5242 1995 ng/L <0,1 - )
1,2,4 Trimetilbenzene* EPA 5242 1995 pg/L <0,1 - ()
Esacloroetano* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ug/L <0,1 - (1)
164 Met ISS CAA 036
Alluminio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag png/L <20 - 200 €))
322 Met ISS DBA 035
Cadmio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L <0,5 - 5 (€3]
322 Met ISS DBA 035
Cromo* Rapporti ISTISAN 2007/3 1 pag ng/L <3 - 50 43}
322 Met ISS DBA 035
Ferro* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L <20 - 200 e8]
322 Met ISS DBA 035
Manganese* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ne/l <5 - 50 hH
322 Met ISS DBA 035
Mercurio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pg/L <0,3 - I (1)
315 Met ISS DBB 034
Nichel* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L <10 - 20 hH
322 Met 1SS DBA 035
Piombo* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ug/L <2 - 10 (1)
322 Met ISS DBA 035
Rame* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L <0,1 - 1 )
322 Met ISS DBA 035
Etilbenzene* EPA 524.2 1995 ng/L <0,1 - )]
o-Xilene* EPA §24.2 1995 ug/L <0,1 - €)]
p-Xilene* EPA 524.2 1995 ng/L <0,1 - H
Stirene* EPA 524.2 1995 ug/l <0,1 - (1)
1,3,5 Trimetilbenzene* EPA 5242 1995 pe/l <0.1 -
Di-ter butil perossido* Metodo Interno (GC/MS P&T) pe/l <0,05 -
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SEDE B - Distretto Provindiale di L'Aquila LB 7 0587

" s ki . Membro degli Accordi di Mutuo
Caselle di Bazzano, Strada Provinciale per Monticchio - 67100 L'Aquila Riccnoscm?gnto EAF, IAF @ TLAC

Tel.: 086257971 Fax: 0862579729
E-mail: distlaquila@ pec.artaabruzzo.it

RISULTATO DELLE ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE

Data inizio preve: 22/05/17 Data fine prove: 23/05/17
UNITA' DI INCERTEZZA LIMIITI .
PARAMETRI METODICA MISURA RISULTATO DI MISURA LEGISLATIVI NOTE
Analisi qualitativa GC/MS* Metodo Interno (LLE + Nessuna vedi allegato -
GC/MS)

* Prova non accreditata da ACCREDIA

GIUDIZIO (non soggetto ad accreditamento): In base ai risultati delle analisi effettuate il campione esaminato ¢ conforme ai limiti fissati sul D.Lvo
3172001 e s.m.i.

Data emissione: 27/66/2017 ; f/f
ii

e

Dirt, %‘e, ¢ himico
Dott.ssa D “K‘; ¢nica Flammini

-

f FINE RAPPORTO DI PROVA

(Il Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottaposte ad analisi e non puo’ esseve viprodotio anche parzidmente, sakvo approvezione scritta del laboratorio.
M presente Rapporto di Prova ele relative registrazioni saranno conservati per un periodo di cinque anni dalla data della loro emissione)

NOTE:
(1) D.Lgs 31/01 e s.m.i.

- (1) Riferimenti Legislativi : D.Lgs n°31 del 02/02/2001 e successive modifiche e integrazioni

- Espressione dei risultati per le prove microbiologiche: se "0" (zero) (microrganismi < 1 UFC/volume analizzato); se da 1 a 3 colonie (microrganismi presenti < 4
UFC/volume analizzato).

- L'Incertezza di misura quando indicata per le prove chimiche e chimico-fisiche: & espressa come incertezza composta moltiplicata - per il fattore di copertura K=2, che per
una distribuzione normale corrisponde ad un livello di fiducia del 95%.

- L'Incertezza di misura quando indicata per le prove microbiologiche: ¢ espressa come limiti fiduciali al 95% di probabilita.

- I metodo utilizzato per la prova enterococchi & finalizzato all'individuazione delle seguenti specie E. faecalis,, E. faccium, E. durans e E.hirae.

- I risultati dei parametri riferiti alla tabella "Analisi chimiche e chimico-fisiche" indicati con il simbolo (<), si riferiscono al limite di quantificazione del metodo adottato.
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‘aselle di Bazzano, Strada Provinciale per Monticchio- 671000 Aquila
‘el: 086257971 fax: 0862579729

~mail: distr.laquiladrtaabruzzo.it

ALLEGATO-Rapporto di prova n° 2662/17

Analisi qualitativa GC/MS

L’ Analisi GC/MS di un estratto diclorometanico del campione di acqua non ha evidenziato la presenza di sostanze estranee

Pag. 1 di 1



SEDE B - Distretto Provinciale di L'Aguila
Caselle di Bazzano, Strada Provinciale per Monticchio - 67100 L'Aquila
Tel.: 086257971 Fax: 0862579729
E-mail: distiaquila@ pec.artaabruzzo.it

RAPPORTO DI PROVA N° AQ/002663/17

Campione di: ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO
Verbale N.: 143/SO del: 22/05/2017
Prelevatore: SIAN ASL TERAMO - PERSONALE TECNICO
Data prelieve: 22/05/2017

Comune di prelieve:
Punto di prelievo:
Altre informazioni:
Richiedente:
Indirizzo richiedente:
Tipo di richiesta:
Data di accettazione:
Conforme: Si

ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA (TE)
PdP N° 774 - SBARRAMENTO SX
SORGENTE IN DISTRIBUZIONE

ASL TERAMO - DIP. DI PREVENZIONE - S.IAN, TERAMO
C.DA CASALENA - TERAMO - 64100 TERAMO (TE)
CONTROLLO TIPO VERIFICA
22/05/2017

LAB N° 0687

Membro degii Accordi di Mutuo
Riconoscimento EAF, IAF e ILAC

RISULTATO DELLE ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE

Data inizio prove: 22/05/17 Data fine prove: 23/05/17
- UNITA' DI - INCERTEZZA LIMITI y

PARAMETRI METODICA MISURA RISULTATO DI MISURA LEGISLATIVI NOTE

Colore* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag | mg/L (Scala Pt/Co) Accettabile - Accettabile per il (1)
90 Met ISS BJA 021 consumatore

Odore* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag | tasso diluizione Accettabile - (1)
80 Met ISS BAA 026

Sapore* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag | tasso diluizione Accettabile - H
85 Met ISS BKA 028

Torbidita* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag NTU Accettabile - (€))]
93 Met ISS BLA 030

pH Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pH 7.8 +0,2 6,595 (hH
68 Met ISS BCA 023

Conduttivita eletirica Rapporti ISTISAN 2007/31 pag| uS/cm a 20°C 193 +2 2500 €3]
55 Met ISS BDA 022

Cloro residuo libero* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L <0,03 - H
45 Met ISS BHD 033

Durezza totale* APAT CNR IRSA 2040 A Man °F 11,1 - 9

29 2003

Ammonio M.U. 2363:09 Met. A mg/L <0,02 - 0,5 (1)

Calcio Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L. 234 +47 [0))]
121 Met ISS CBB 038

Magnesio Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 12,7 +2,8 (n
121 Met ISS CBB 038

Potassio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L <0,4 - (¢)]
121 Met ISS CBB 038

Sodio Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 1,1 =0,3 200 H
121 Met ISS CBB 038

Cloruri Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 1.4 +0,4 250 )
115 Met ISS CBB 037

Fluoruro* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 0,06 - 1.5 hH
115 Met ISS CBB 037

Nitrati Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 1,2 +04 50 H
115 Met ISS CBB 037

Nitriti* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L <0,02 - 0,5 (€)]
115 Met ISS CBB 037

Soffati Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 2.9 +0,8 250 H
115 Met ISS CBB 037

Cloruro di vinile* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L <0.1 - 0,5 ¢}
164 Met 1SS CAA 036
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SEDE B - Distretto Provinciale di L'Aquila
Caselle di Bazzano, Strada Provinciale per Monticchio - 67100 L'Aquila
Tel.: 086257971 Fax: 0862579729
E-mail: distlaquila@ pec. artaabruzzo.it

RISULTATO DELLE ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE

LAB N°® 0687

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EAF, IAF e ILAC

Data inizio prove: 22/05/17 Data fine prove: 23/05/17
PARAMETRI METODICA UIVTIISTI?R‘]: I RISULTATO Il\DCl ]Z:\}l‘]’gIEJ%{LAA LEég/Il}z’i“IVI NOTE
Trialometani totali*
Dibromoclorometano* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pg/L <0,1 - €3]
164 Met ISS CAA 036
Diclorobromometano* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag g/l <{,1 - €)]
164 Met ISS CAA 036
Cloroformio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ug/l <90,1 - (€9)
164 Met ISS CAA 036
Bromoformio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pe/L <,1 - €3]
164 Met ISS CAA 036
Somma trialometani totali* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L <0,1 - 30 1)
164 Met ISS CAA 036
1,2 Dicloroetano* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/LL <0,1 - 3 (1)
164 Met ISS CAA 036
Benzene* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ne/l <0,1 - 1 (1)
187 Met ISS CAD 004
Tetracloruro di carbonio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L <0.1 - (€))
164 Met 1SS CAA 036
Concentrazioni dei parametri
specifici*
Tetracloroetifene* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ug/L <0,1 - ()
164 Met ISS CAA 036
Tricloroetilene* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pg/L <0,1 - H
164 Met ISS CAA 036
Somma delle concentrazioni dei |Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pg/L <0,1 - 10 (¢))]
parametri specifici* 164 Met ISS CAA 036
Toluene* EPA 5242 1995 pe/L <0,1 - hH
1,2,4 Trimetilbenzene* EPA 5242 1995 ng/L < 0,1 - ¢))]
Esacloroetano* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/l <0,1 - )]
164 Met ISS CAA 036
Alluminio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pg/l. <20 - 200 (1)
322 Met ISS DBA 035
Cadmio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ug/L <0,5 - S H
322 Met ISS DBA 035
Cromo* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L <3 - 50 $))]
322 Met ISS DBA 035
Ferro* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L <20 - 200 [¢))]
322 Met ISS DBA 035
Manganese™ Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L <5 - 50 [¢))
322 Met ISS DBA 035
Mercurio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pg/L <0,3 - 1 (H
315 Met ISS DBB 034
Nichel* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L <10 - 20 (1)
322 Met ISS DBA 035
Piombo* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L <2 - 10 (1)
322 Met ISS DBA 035
Rame* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L <0,1 - 1 1)
322 Met ISS DBA 035
Etilbenzene* EPA 5242 1995 pg/L <0,1 - hH
o-Xilene* EPA 5242 1995 ne/L <0,1 - )]
p-Xilene* EPA 5242 1995 ug/l <0,1 - (1)
Stirene* EPA 524.2 1995 pne/l <0,1 - €8]
1,3,5 Trimetilbenzene* EPA 524.2 1995 pe/l <{Q.1 -
Di-ter butil perossido* Metodo Interno (GC/MS P&T) e/l 0,20 -
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SEDE B - Distretto Provinciale di L'Aquila LB N 0687

. o e . . Membro degli Accordi di Mutuo
Caselle di Bazzano, Strada Provinciale per Monticchio - 67100 L'Aquila Riconoscir:gnto EAF, IAF e TLAC

Tel.: 086257971 Fax: 0862579729
E-mail: distiagquila@ pec artaabruzzo.it

RISULTATO DELLE ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE

Data inizio prove: 22/05/17 Data fine prove: 23/65/17
- \ UNITA' DI . INCERTEZZA LIMITI . ~
PARAMETRI METODICA MISURA RISULTATO DI MISURA LEGISLATIVI NOTE
Analisi qualitativa GC/MS* Metodo Interno (LLE + Nessuna vedi allegato -
GC/MS)

* Prova non accreditata da ACCREDIA

GIUDIZIO (non soggetto ad accreditamento): Sul campione in esame si evidenziano tracce di Di-ter butil perossido (0,2 microgrammi/litro)
parametro non tabellato nel D.Lgs. 31/01 ¢ s.m.i. .In merito agli parametri analizzati,i valori di
concentrazione risultano inferiori ai limiti previsti dallo stesso decreto.

%,

Data emissione: 27/06/2017 ;g/

*nica Flammini

{5

Diri r}fg Chimico

Dott.ssa gné

it

17 ]

v FINE RAPPORTO DI PROVA

(11 Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto ad analisi e non puo’ essere riprodotto anche parzidmente, salvo approvazione scritta del laboratorio.
1l presente Rapporto di Prova ele relative registrazioni saranno conservati per un periodo di cinque anni dalla data della loro emissione)

NOTE:
(H D.Lgs 31/01 es.m.i.

- (1) Riferimenti Legislativi : D.Lgs n°31 del 02/02/2001 e successive modifiche e integrazioni

- Espressione dei risultati per le prove microbiologiche: se "0" (zero) (microrganismi < 1 UFC/volume analizzato); se da 1 a 3 colonie (microrganismi presenti < 4
UFC/volume analizzato).

- L'lncertezza di misura quando indicata per le prove chimiche e chimico-fisiche: & espressa come incertezza composta moltiplicata - per il fattore di copertura K=2, che per
una distribuzione normale corrisponde ad un livello di fiducia del 95%.

- L'Incertezza di misura quando indicata per le prove microbiologiche: ¢ espressa come limiti fiduciali al 95% di probabilita.

- I metodo utilizzato per la prova enterococchi ¢ finalizzato all'individuazione delle seguenti specie E. faecalis,, E. faccium, E. durans e E hirae.

- Lrisultati dei parametri riferiti alla tabella "Analisi chimiche e chimico-fisiche" indicati con il simbolo (<), si riferiscono al limite di quantificazione del metodo adottato,
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-aselle di Bazzano, Strada Provinciale per Monticchio- 671001 Aquila
‘el: 086237971 fax: 0862579729
~mail: distrdaquiladrtaabruzzo.it

ALLEGATO-Rapporto di prova n® 2663/17

Analisi qualitativa GC/MS
L’ Analisi GC/MS di un estratto diclorometanico del campione di acqua non ha evidenziato la presenza di sostanze estranee

4
i Diggme Chimico
Dott.ssa enica Flammini

¢
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SEDE B - Distretto Provinciale di L'Aquila LB N 0687

Caselle di Bazzano, Strada Provinciale per Monticchio - 67100 L'Aquila

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EAF, IAF e ILAC

Tel.: 086257971 Fax: 0862579729
E-mail: distiaquila@ pec, artaabruzzo.it

Campione di:

RAPPORTO DI PROVA N° AQ/002799/17

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO

Verbale N.: 152/SO del: 29/05/2017
Prelevatore: SIAN ASL TERAMO - PERSONALE TECNICO
Data prelievo: 29/05/2017

Comune di prelievo:
Punto di prelievo:
Altre informazioni:
Richiedente:
Indirizzo richiedente:

Tipo di richiesta: MONITORAGGIO
Data di accettazione: 29/05/2017
Ceonforme: Si

ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA (TE)
PdP N°1917 - LN.F.N.- Nuovo Rubinetto sito all'esterno ingresso laboratorio
SORGENTE NON IN DISTRIBUZIONE
ASL TERAMO - DIP. DI PREVENZIONE - S.I.A.N. TERAMO
C.DA CASALENA - TERAMO - 64100 TERAMO (TE)

RISULTATO DELLE ANALISI MICROBIOLOGICHE BIOLOGICHE E TOSSICOLOGICHE

Data inizie prove: 29/05/17 Data fine prove: 3170517
UNITA' DI INCERTEZZA EIMITE , .
t 7 1 3 1
PARAMETRI METODICA MISURA RISULTATO DI MISURA LEGISLATIVI NOTE
Conta di Batteri coliformi* UNIENISO 9308-2:2014 MPN/100 mL 0 - €)
Conta di Enterococchi intestinali UNIENISO 7899-2:2003 UFC/100 mL 0 - 0 )
Conta di Escherichia coli UNIEN ISO 9308-2:2014 MPN/100 mL - 0 e
RISULTATO DELLE ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE
Data inizio prove: 29/05/17 Data fine prove: 31/05/17
. UNITA' DI . . INCERTEZZA LIMITI ;
PARAMETRI METODICA MISURA RISULTATO DI MISURA LEGISLATIVI NOTE
Colore* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag | mg/L. (Scala Pt/Co) Accettabile - Accettabile per il (O]
90 Met ISS BJA 021 consumatore
Odore* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag | tasso diluizione Accettabile - )]
80 Met ISS BAA 026
Sapore* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag| tasso diluizione Accettabile - )
85 Met ISS BKA 028
Torbidita* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag NTU Accettabile - (€8]
93 Met ISS BLA 030
pH Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pH 8,0 +0,2 6,5+9,5 (N
68 Met ISS BCA 023
Conduttivita elettrica Rapporti ISTISAN 2007/31 pag{ pS/cm a 20°C 170 +2 2500 (1)
55 Met ISS BDA 022
Cloro residuo libero* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L <0,03 - (H
45 Met 1SS BHD 033
Ammonio M.U. 2363:09 Met. A mg/L <0,02 - 0,5 )]
Calcio Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 20,6 +42 )]
121 Met ISS CBB 038
Magnesio Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 11,5 +2.5 1)
121 Met ISS CBB 038
Potassio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 1,4 - €3]
121 Met ISS CBB 038
Sodio Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 1,0 + 03 200 (1)
121 Met ISS CBB 038
Cloruri Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 1,2 +0,4 250 [¢)]
115 Met 1SS CBB 037
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SEDE B - Distretto Provinciale di L'Aquila
Caselle di Bazzano, Strada Provinciale per Monticchio - 67100 L'Aquila
Tel.: 086257971 Fax: 0862579729
E-mail: distlaquila@ pec.artaabruzzo.it

RISULTATO DELLE ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE

LAB N° 0687

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconascimento EAF, IAF e ILAC

Data inizio prove: 29/05/17 Data fine prove: 31/05/17
UNITA' DX oy e INCERTEZZA LIMITY e
PARAMETRI METODICA MISURA RISULTATO DI MISURA LEGISLATIVI NOTE
Fluoruro* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L. 0,04 - 1,5 (€8]
115 Met ISS CBB 037
Nitrati Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 1,1 +03 50 n
115 Met ISS CBB 037
Nitriti* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L. <0,02 - 0,5 €3}
115 Met ISS CBB 037
Solfati Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 25 +0,7 250 O
115 Met 1SS CBB 037
Mercurio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag g/l <0,3 - 1 (€))
273 Met ISS DAB 013
Cloruro di vinile* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/lL <0.1 - 0,5 1)
164 Met ISS CAA 036
Trialometani totali*
Dibromoclorometano* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L <0,1 - m
164 Met ISS CAA 036
Diclorobromometano® Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L <0,1 - (1)
164 Met ISS CAA 036
Cloroformio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/l <0,1 - €3}
164 Met ISS CAA 036
Bromoformio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L <0,1 - (1)
164 Met ISS CAA 036
Somma trialometani totali* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ug/L <0,1 - 30 [€))
164 Met ISS CAA 036
1,2 Dicloroetano* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag png/l <0,1 - 3 (€))
164 Met ISS CAA 036
Benzene* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag peg/l <0,1 - 1 H
187 Met ISS CAD 004
Tetracloruro di carbonio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L <0.1 - §9)]
164 Met ISS CAA 036
Concentrazioni dei parametri
specifici*
Tetracloroetilene* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ug/L. <0,1 - (¢)]
164 Met ISS CAA 036
Tricloroetilene* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ne/L <0,1 - ¢)]
164 Met 1SS CAA 036
Somma delle concentrazioni dei {Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ug/L <0,1 - 10 ¢))
parametri specifici® 164 Met ISS CAA 036
Toluene* EPA 524.2 1995 pg/L <0,1 - hH
1,2,4 Trimetilbenzene* EPA 5242 1995 pe/L <0,1 - €}
Esacloroctano* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag g/l <0,1 - (1)
164 Met ISS CAA 036
Etilbenzene* EPA 524.2 1995 ueg/L <0,1 - (1)
o-Xilene* EPA 524.2 1995 pg/L <0,1 - hH
p-Xilene* EPA 5242 1995 pg/L <0,1 - )
Stirene* EPA 5242 1995 ug/L <0,1 - (H
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SEDE B - Distretto Provindiale di L'Aquila KA 1087
Membro degli Accordi di Mutuo

Caselle di Bazzano, Strada Provinciale per Monticchio - 67100 L'Aquila Riconoscimento EAF, IAF e ILAC

Tel.: 086257971 Fax: 0862579729
E-mail: distlaquila@ pec. artaabruzzo.it

RISULTATO DELLE ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE

Data inizio prove: 29/05/17 Data fine prove: 31/05/17

. - UNITA' DI . - INCERTEZZA LIMITY O
PARAMETRI METODICA MISURA RISULTATO DI MISURA LEGISLATIVI NOTE
1,3,5 Trimetilbenzene* EPA 5242 1995 e/l <0.1 -

* Prova non accreditata da ACCREDIA

GIUDIZIO {non soggetto ad accreditamento): In base ai risultati delle analisi effettuate il campione esaminato ¢ conforme ai limiti fissati sul D.Lvo
3172001 e s.m.i.

Data emissione: 27/06/2017 £ ;? .
Diriggn,éghimico Dirigente Medico
s Y P . Ry
Dott.ssa Dogﬁémca Flammini Dott.ssa Glové%g«ﬂa Vespa
v FINE RAPPORTO DI PROVA

(Il Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto ad aralisi e non puo'essere riprodotio anche parzidmente, salvo approvazione scritta del laboratorio.
Ii presente Rapporto di Prova ele relative regisirazioni saranno conservati per un periodo di cinque anni dalla data della loro emissione)
NOTE:
() D.Lgs 31/01 e s.m.i.

- (1) Riferimenti Legislativi : D.Lgs n°31 del 02/02/2001 e successive modifiche e integrazioni

- Espressione dei risultati per e prove microbiologiche: se "0" (zero) (microrganismi < 1 UFC/volume analizzato); se da 1 a 3 colonie (microrganismi presenti < 4
UFC/volume analizzato).

- Lncertezza di misura quando indicata per le prove chimiche e chimico-fisiche: & espressa come incertezza composta moltiplicata - per il fattore di copertura K=2, che per
una distribuzione normale corrisponde ad un livello di fiducia del 95%.

- L'Incertezza di misura quando indicata per le prove nicrobiologiche: ¢ espressa come limiti fiduciali al 95% di probabilita.

- Il metodo utilizzato per la prova enterococchi ¢ finalizzato all'individuazione delle seguenti specie E. faecalis,, E. faecium, E. durans e E hirae.

- I risultati dei parametri riferiti alla tabella "Analisi chimiche e chimico-fisiche” indicati con il simbolo (<), si riferiscono al limite di quantificazione del metodo adottato.
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SEDE B - Distretto Provinciale di L'Aquila

Caselle di Bazzano, Strada Provinciale per Monticchio - 67100 L'Aquila
Tel.: 086257971 Fax: 0862579729
E-mail: distiaguila@ pec.artaabruzro.it

Campione di:

RAPPORTO DI PROVA N° AQ/002828/17

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO

Verbale N.: 156/SO del: 30/05/2017
Prelevatore: SIAN ASL TERAMO - PERSONALE TECNICO
Data prelieve: 30/05/2017

Comune di prelieve:
Punto di prelievo:
Altre informazioni:
Richiedente:
Indirizzo richiedente:

Tipo di richiesta: MONITORAGGIO
Data di accettazione: 30/05/2017
Conforme: Si

ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA (TE)
PdP N° 806 - Mesc. Traforo Sbarr.DX+ Sbarr.SX - (prima della clorazione)
SORGENTE IN DISTRIBUZIONE

ASL TERAMO - DIP. DI PREVENZIONE - S.LAN. TERAMO
C.DA CASALENA - TERAMO - 64100 TERAMO (TE)

LAB N° 0687

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EAF, IAF e ILAC

RISULTATO DELLE ANALIST CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE

Data inizio prove: 30/05/17 Data fine prove: 23/06/17

PARAMETRI METODICA DB?IQSRE I RISULTATO H\D(I:I;’\?Ig{? ;{iA LE(I,: ;2?;{,}“/1 NOTE

Colore* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag | mg/L (Scala Pt/Co) Accettabile - Accettabile per il (D
90 Met ISS BJA 021 consumatore

Odore* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag | tasso diluizione Accettabile - (¢))
80 Met ISS BAA 026

Sapore* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag| tasso diluizione Accettabile - H
85 Met ISS BKA 028

Torbidita* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag NTU Accettabile - (€))
93 Met ISS BLA 030

pH Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pH 8,0 +0,2 6,5+9,5 (1)
68 Met ISS BCA 023

Conduttivita elettrica Rapporti ISTISAN 2007/31 pag| uS/em a 20°C 204 +3 2500 )]
55 Met ISS BDA 022

Cloro residuo libero* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L <0,03 - €]
45 Met ISS BHD 033

Ammonio M.U. 2363:09 Met. A mg/l < 0,02 - 0,5 (1)

Calcio Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 254 +50 (1)
121 Met ISS CBB 038

Magnesio Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 133 +29 (1)
121 Met ISS CBB 038

Potassio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L. <04 - [§))]
121 Met ISS CBB 038

Sodio Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 1.4 + 0,4 200 )
121 Met ISS CBB 038

Cloruri Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 2,0 + 0,6 250 [€))]
115 Met ISS CBB 037

Fluoruro* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag me/L 0,02 - 1,5 1)
115 Met ISS CBB 037

Nitrati Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 1,3 +04 50 hH
115 Met ISS CBB 037

Nitriti* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L < 0,02 - 0,5 (¢)]
115 Met ISS CBB 037

Solfati Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 2,7 +0,7 250 €]
115 Met ISS CBB 037

Mercurio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ug/L <0,3 - 1 (1)
273 Met ISS DAB 013

Cloruro di vinile* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L <0.1 - 0,5 H
164 Met ISS CAA 036
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SEDE B - Distretto Provindiale di L'Aquila

Caselle di Bazzano, Strada Provindiale per Monticchio - 67100 L'Aquila
Tel.: 086257971 Fax: 0862579729
E-mail: distlagulla@ pec.artaabruzzo.it

RISULTATO DELLE ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE

LAB N® 0687

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EAF, IAF e ILAC

Data inizio prove: 30/05/17 Data fine prove: 23/06/17
- . UNITA' DI vy g INCERTEZZA LIMITI . N
PARAMETRI METODICA MISURA RISULTATO DI MISURA, LEGISLATIV] NOTE
Trialometani totali*
Dibromoclorometano* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/l <0,1 - (1)
164 Met ISS CAA 036
Diclorobromometano* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pg/l <0,1 - €3]
164 Met ISS CAA 036
Cloroformio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L <{,1 - (n)
164 Met ISS CAA 036
Bromoformio* Rapporti ISTISAN 2007/3 1 pag pe/l <Q,1 - 1)
164 Met ISS CAA 036
Somma trialometani totali* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L <0,1 - 30 (N
164 Met ISS CAA 036
1,2 Dicloroetano* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L <0,1 - 3 (¢))
164 Met ISS CAA 036
Benzene* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag g/l <0,1 - 1 (h)
187 Met 1SS CAD 004
Tetracloruro di carbonio® Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L <0.1 - (1)
164 Met ISS CAA 036
Concentrazioni dei parametri
specifici*
Tetracloroetilene*® Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ug/L <0,1 - (¢))
164 Met ISS CAA 036
Tricloroetilene* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L. <0,1 - (1)
164 Met ISS CAA 036
Somma delle concentrazioni dei |Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ug/lL <0,1 - 10 (€))
parametri specifici* 164 Met ISS CAA 036
Toluene* EPA 5242 1993 ng/L <0,1 - O
1,2,4 Trimetilbenzene* EPA 524.2 1995 ng/L <0,1 - )]
Esacloroetano* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pe/L <0,1 - (¢)]
164 Met ISS CAA 036
Idrocarburi totali* EPA 524.2 1995 + EPA3510 C neg/l <50 -
1996 -+ EPA 8015 B 1996
Etilbenzene* EPA 524.2 1995 ug/L <0,1 - N
o-Xilene* EPA 5242 1995 ng/L <0,1 - )
p-Xilene* EPA 524.2 1995 ug/L <0,1 - M
Stirene* EPA 524.2 1995 pg/L <0,1 - )
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SEDE B - Distretto Provindiale di L'Aquila HAB I 087

N _— . . . Membro degii Accordi di Mutuo
Caselle di Bazzano, Strada Provinciale per Monticchio - 67100 L'Aquila Riconoscimento EAF, IAF @ ILAC
Tel.: 086257971 Fax: 0862579729

E-mail: distlaquila@ pec.artaabruzzo.it

RISULTATO DELLE ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE

Data inizio prove: 30/05/17 Data fine prove: 23/06/17

. UNITA' DI . INCERTEZZA LIMITE "
PARAMETRI METODICA MISURA RISULTATO DI MISURA LEGISLATIVI NOTE
1,3,5 Trimetilbenzene* EPA 524.2 1995 g/l <Q.1 -

* Prova non accreditata da ACCREDIA

GIUDIZIO {non soggetto ad accreditamento): In base ai risultati delle analisi effettuate il
" 31/2001 e s.m.i.

Data emissione: 27/66/2017 i?rgj

campione esaminato ¢ conforme ai limiti fissati sul D.Lvo

vy .
Dirigente Chimico

i
Dott.ssa Do ;rﬁca Flammini
...f"
;

-

i FINE RAPPORTO DI PROVA

olo il campione sottoposto ad aralisi e non puo’ essere riprodotto anche parzidlmente, salvo approvazione scritta del laboratorio.
apporio d Prova ele relative regisirazioni saranno conservati per un periodo di cingue anri dalla data della loro emissione)

e

(11 Rapporto di Prova riguarda
H presente R
NOTE:
(€3] D.Lgs 31/01 e s.m.i.

- (1) Riferimenti Legislativi : D.Lgs n°31 del 02/02/2001 ¢ successive modifiche e integrazioni
- Espressione dei risultati per le prove microbiologiche: se "0"
UFC/volume analizzato),

- L'Incertezza di misura quando indicata per le prove chimiche e chimico-fisiche: & espressa come incertezza composta moltiplicata - per il fattore di copertura K=2, che per
una distribuzione normale corrisponde ad un livello di fiducia del 95%.

- L'Incertezza di misura quando indicata per Ie prove microbiologiche: ¢ espressa come limiti fiduciali al 95%
- I metodo utilizzato per la prova enterococchi ¢ finalizzato all'individuazione delle seguenti specie E. faecalis
- Irisultati dei parametri riferiti alla tabella "Analisi chimiche e chimico-fisiche”

(zero) (microrganismi < 1 UFC/volume analizzato); se da 1 a 3 colonie (microrganismi presenti < 4

di probabilita.
. E. faccium, E. durans e E.hirae.
indicati con il simbolo (<), si riferiscono al limite di quantificazione del metodo adottato.
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SEDE B - Distretto Provinciale di L'Aquila

Caselle di Bazzano, Strada Provinciale per Monticchio - 67100 L'Aquila
Tel.: 086257971 Fax: 0862579729
E-mail: distiaguila® pec. artaabruzzoe.it

Campione di:
Verbale N.:
Prelevatore:

Data prelievo:

Comune di prelieve:

Punto di prelieveo:
Altre informazioni:
Richiedente:

Indirizzo richiedente:

Tipo di richiesta:

Data di accettazione:

Conforme:

LAB N° 0687

RAPPORTO DI PROVA N° AQ/002829/17

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO

157/50 del: 30/05/2017
SIAN ASL TERAMO - PERSONALE TECNICO
30/05/2017

ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA (TE)

PdP N°1917 - LN.F.N.- Nuovo Rubinetto sito all'esterno ingresso laboratorio
SORGENTE NON IN DISTRIBUZIONE

ASL TERAMO - DIP. DI PREVENZIONE - S.I.A.N. TERAMO

C.DA CASALENA - TERAMO - 64100 TERAMO (TE)
MONITORAGGIO

30/05/2017

Si

Membre degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EAF, IAF e ILAC

RISULTATO DELLE ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE

Data inizio prove: 30/05/17 Data fine prove: 23/06/17

PARAMETRI METODICA UI\I: IIST LI?I'{:&) I RISULTATO I}f;ﬁﬁgﬁf{:\ L]Dé]lg/g:’i“IVI NOTE

Colore* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag | mg/L. (Scala Pt/Co) Accettabile - Accettabile per il €))
90 Met ISS BJA 021 consumatore

Odore* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag | tasso diluizione Accettabile - ¢}
80 Met ISS BAA 026

Sapore* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag| tasso diluizione Accettabile - (€))
85 Met ISS BKA 028

Torbidita* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag NTU Accettabile - ()
93 Met ISS BLA 030

pH Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pH 8,0 +0,2 6,5+9.5 h
68 Met ISS BCA 023

Conduttivita elettrica Rapporti ISTISAN 2007/31 pag{ uS/cm a 20°C 170 +2 2500 (€8]
55 Met ISS BDA 022

Cloro residuo libero* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L <0,03 - (€))
45 Met ISS BHD 033

Ammonio M.U. 2363:09 Met. A mg/L <0,02 - 0.5 H

Calcio Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 20,4 +4,1 (¢))
121 Met ISS CBB 038

Magnesio Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 11,4 +25 (¢))
121 Met ISS CBB 038

Potassio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L <0,4 - (1)
121 Met ISS CBB 038

Sodio Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L <10 - 200 (¢))
121 Met ISS CBB 038

Cloruri Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 12 +0.4 250 (€))
115 Met ISS CBB 037

Fluoruro* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 0,05 - 1,5 1)
115 Met ISS CBB 037

Nitrati Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L. 1,0 +0,3 50 )
115 Met ISS CBB 037

Nitriti* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L <0,02 - 0,5 M
115 Met ISS CBB 037

Solfati Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 2,4 +0,7 250 (€3]
115 Met ISS CBB 037

Mercurio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/lL <0,3 - ! ()
273 Met ISS DAB 013

Cloruro di vinile* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pg/L <0.1 - 0,5 (€))
164 Met ISS CAA 036
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SEDE B - Distretto Provinciale di L'Aquila

Caselle di Bazzano, Strada Provinciale per Monticchio - 67100 L'Aquila
Tel.: 086257971 Fax: 0862579729
E-maii: dis tiaquila@ pec. artaabruzzo.it
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RISULTATO DELLE ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE

LAB N° 0687

Membro degli Accordi di Mutuo

Riconoscimento EAF, IAF e ILAC

Data inizio prove: 30/05/17 Data fine prove: 23/06/17
UNITA' DI . INCERTEZZA LIMITE
> h f H \f
PARAMETRI METODICA MISURA RISULTATO DI MISURA LEGISLATIVI NOTE
Trialometani totali*
Dibromoclorometano* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ne/l. <0,1 - (1)
164 Met ISS CAA 036
Diclorobromometano* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L <0,1 - (1)
164 Met ISS CAA 036
Cloroformio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pe/l <0,1 - (€3]
164 Met ISS CAA 036
Bromoformio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L <0,1 - §)]
164 Met ISS CAA 036
Somma trialometani totali* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L <0,1 - 30 [¢))
164 Met ISS CAA 036
1,2 Dicloroetano* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pe/l <Q,1 - 3 H
164 Met ISS CAA 036
Benzene* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag png/L <0,1 - 1 H
187 Met ISS CAD 004
Tetracloruro di carbonio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pg/l. <0.1 - ¢)]
164 Met ISS CAA 036
Concentrazioni dei parametri
specifici*
Tetracloroetilene* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pe/L <9,1 - H
164 Met ISS CAA 036
Tricloroetilene* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L <0,1 - (¢)]
164 Met ISS CAA 036
Somma delle concentrazioni dei |Rapporti ISTISAN 2007/3 1 pag ng/L <0,1 - 10 (€))
parametri specifici® 164 Met ISS CAA 036
Toluene* EPA 524.2 1995 pg/l <0,1 - ¢)]
1,2,4 Trimetilbenzene* EPA 5242 1995 ng/L <0,1 - Q)
Esacloroetano* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/LL <0,1 - (€]
164 Met ISS CAA 036
Idrocarburi totali* EPA 524.2 1995 + EPA3510 C ng/L <50 -
1996 + EPA 8015 B 1996
Etilbenzene* EPA 5242 1995 ng/L <0,1 - €3]
o-Xilene* EPA 524.2 1995 ng/l <0,1 - )
p-Xilene* EPA 524.2 1995 ng/L <0,1 - [¢3]
Stirene* EPA 5242 1995 pg/l <0,1 - e
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SEDE B - Distretto Provinciale di L'Aquila LB I 0687

S P N Membro degli Accordi di Mutuo
Caselle di Bazzano, Strada Provinciafe per Monticchio - 67100 L'Aquila Ri Conoscmfgnto EAF, IAF @ JLAC

Tel.: 086257971 Fax: 0862579729
E-mail: distlaquila@ pec.artaabruzzo.it

RISULTATO DELLE ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE

Data inizio prove: 30/05/17 Data fine prove: 23/06/17

. UNITA' DI INCERTEZZA LIMITI \
PARAMETRI METODICA MISURA RISULTATO DI MISURA LEGISLATIVI NOTE
1,3,5 Trimetilbenzene* EPA 524.2 1995 ng/L <{.1 -

* Prova non accreditatada ACCREDIA

GIUDIZIO (non soggetto ad accreditamento): In base ai risultati delle analisi effettuate il campione esaminato & conforme ai limiti fissati sul D.Lvo

- 3172001 e s.m.i.
/1
issi . o 7
Data emissione: 27/66/2017 M%}y
Dirfifite Chimico

f’ . . .
vienica Flammini

q
i FINE RAPPORTO DI PROVA

(It Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto ad analisi e non puo’ essere riprodotto anche parzidmente, salvo approvazione scritta del aboratorio,
il presente Rapporio di Prova ele relative registrazioni saranno conservati per un periodo di cingue anni dalle data della loro emissione)

NOTE:
(1) D.Lgs 31/01 e s.m.i.

- (1) Riferimenti Legislativi : D.Lgs n°31 del 02/02/2001 ¢ successive modifiche ¢ integrazioni

- Espressione dei risultati per le prove microbiologiche: se "0" (zero) (microrganismi < 1 UFC/volume analizzato); se da 1 a 3 colonie (microrganismi presenti < 4
UFC/volume analizzato).

- L'lncertezza di misura quando indicata per le prove chimiche e chimico-fisiche: & espressa come incertezza composta moltiplicata - per il fattore di copertura K=2, che per
una distribuzione normale corrisponde ad un livello di fiducia del 95%.

- L'Incertezza di misura quando indicata per le prove microbiologiche: ¢ espressa come limiti fiduciali al 95% di probabilita.

- I metodo utilizzato per la prova enterococchi ¢ finalizzato all'individuazione delle seguenti specie E. faecalis,, E. faccium, E. durans ¢ E.hirae.

- I risultati dei parametri riferiti alla tabelfa "Analisi chimiche e chimico-fisiche" indicati con il simbolo (<), si riferiscono al limite di quantificazione del metodo adotato.
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SEDE B - Distretto Provinciale di L'Aquila
Caselle di Bazzano, Strada Provinciale per Monticchio - 67100 L'Aquila
Tel.: 086257971 Fax: 0862579729
E-mail: distlaguila®@ pec. artaabruzzo. it

Campione di:

RAPPORTO DI PROVA N° AQ/002832/17

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO

Verbale N.: 427/R del: 30/05/2017
Prelevatore: SIAN ASL TERAMO - PERSONALE TECNICO
Data prelievo: 30/05/2017

Comune di prelievo:
Punte di prelievo:
Altre informazioni:
Richiedente:
Indirizzo richiedente:
Tipoe di richiesta:
Data di accettazione:
Conforme: Si

CIVITELLA DEL TRONTO (TE)
PdP N°1745 - F.P. RIPE DI CIVITELLA SUPERIORE VICINO CHIESA
RETE IN DISTRIBUZIONE
ASL TERAMO - DIP. DI PREVENZIONE - S.I.A.N. TERAMO
C.DA CASALENA - TERAMO - 64100 TERAMO (TE)
CONTROLLO TIPO VERIFICA
30/05/2017

LAB N° 0687

Membro degli Accordi di Mutuo

Riconoscimento EAF, IAF e ILAC

RISULTATO DELLE ANALISI MICROBIOLOGICHE BIOLOGICHE E TOSSICOLOGICHE

Data inizio prove: 30/05/17 Data fine prove: 01/06/17
. . . UNITA' DI INCERTEZZA EIMITI J—

PARAMETRI METODICA MISURA RISULTATO DI MISURA LEGISLATIVI NOTE

Conta di Batteri coliformi* UNIEN ISO 9308-2:2014 MPN/100 mL 0 - 0 Q)

Conta di Enterococchi intestinali UNI EN ISO 7899-2:2003 UFC/100 mL 0 - 0 ()

Conta di Escherichia coli UNIEN ISO 9308-2:2014 MPN/100 mL - 0 €3]

RISULTATO DELLE ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE
Data inizio prove: 30/05/17 Data fine prove: 19/06/17
UNITA' DI INCERTEZZA LIMITI
y - . T T A

PARAMETRI METODICA MISURA RISULTATO DI MISURA LEGISLATIVI NOTE

Colore* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag | mg/L (Scala Pt/Co) Accettabile - Accettabile per il (1)
90 Met ISS BJA 021 consumatore

Gdore* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag | tasso diluizione Accettabile - €))]
80 Met ISS BAA 026

Sapore* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag | tasso diluizione Accettabile - (¢)]
85 Met ISS BKA 028

Torbidita* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag NTU Accettabile - 0]
93 Met ISS BLA 030

pH Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pH 7,7 +0,2 6,5+9,5 )
68 Met ISS BCA 023

Conduttivita elettrica Rapporti ISTISAN 2007/31 pag| uS/cm a 20°C 267 +3 2500 (1
55 Met ISS BDA 022

Cloro residuo libero* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 0,19 - (1
45 Met 1SS BHD 033

Ammonio M.U. 2363:09 Met. A mg/L <0,02 - 0,5 H

Calcio Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 51,5 +9.1 ¢))
121 Met ISS CBB 038

Magnesio Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/l. 1,1 +0,3 [¢)]
121 Met ISS CBB 038

Potassio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 04 - H
121 Met ISS CBB 038

Sodio Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 59 + 1.4 200 (D)
121 Met ISS CBB 038

Cloruri Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 9,0 +2.1 250 (1)
115 Met ISS CBB 037
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SEDE B - Distretto Provindale di L'Aquila

Caselle di Bazzano, Strada Provinciale per Monticchio - 67100 L'Aquila
Tel.: 086257971 Fax: 0862579729
E-mail: distiaquila@ pec.artaabruzzo.it

RISULTATO DELLE ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE

LAB N® 0687

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconescimento EAF, IAF e ILAC

Data inizio prove: 30/05/17 Data fine prove: 19/06/17
. " UNITA' D1 . INCERTEZZA LIMITY .
PARAMETRI METODICA MISURA RISULTATO DI MISURA LEGISLATIVI NOTE
Fluoruro* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 0,03 - 1.5 ¢)]
115 Met ISS CBB 037
Nitrati Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 1,0 +0.3 50 [¢))
115 Met ISS CBB 037
Nitriti* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L < 0,02 - 0.5 )
115 Met ISS CBB 037
Solfati Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L. 53 +13 250 H
115 Met ISS CBB 037
Carbonio organico totale (TOC)* Metodo interno mg/L C <0,10 - )
Cianuro* APAT CNR IRSA 4070 Man 29 ug/lL <2 - 50 ¢))
2003
Benzo (a) Pirene* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/l < 0,003 - 0,01 (1)
135 Met ISS CAB 039
Idrocarburi Policiclici Aromatici*
Benzo(b)fluorantene* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/l < 0,003 - €))
135 Met ISS CAB 039
Benzo(k)fluorantene* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pg/L < 0,003 - (1)
135 Met ISS CAB 039
Benzo(ghi)perilene* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pg/L < 0,003 - €]
135 Met ISS CAB 039
Indeno(1,2,3-cd)pirene* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pe/L < 0,003 - (1)
135 Met ISS CAB 039
Idrocarburi policiclici aromatici {Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pg/L < 0,01 - 0,1 €))
(somma delle concentrazioni dei 135 Met ISS CAB 039
composti specifici)*
Antiparassitari-totale*
Aldrin* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L <0,01 - 0,03 )
154 Met ISS CAC 015
Atrazina* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/lL <0,01 - 0,1 (1)
154 Met ISS CAC 015
Dieldrin* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/l <0,01 - 0,1 (€3]
154 Met ISS CAC 015
alfa HCH* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L <0,01 - 0,1 hH
154 Met ISS CAC 015
beta HCH* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L <0,01 - 0,1 (¢8]
154 MetISS CAC 015
delta HCH* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pg/l < 0,01 - 0.1 M
154 Met ISS CAC 015
gamma HCH (Lindano)* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ug/L < 0,01 - 0,1 [€))]
154 Met ISS CAC 015
Endrin* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ug/L < 0,01 - 0,1 )
154 Met ISS CAC 015
Eptacloro* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ug/L < 0,01 - 0,03 H
154 Met ISS CAC 015
Eptacloro epossido* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ug/L < 0,01 - 0,03 (¢3]
154 Met ISS CAC 015
Isodrin* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pe/l < 0,01 - 0,1 (1)
154 Met ISS CAC 015
Paration* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/l < 0,01 - 0.1 m
154 Met ISS CAC 015
Antiparassitati-totale® Rapporti ISTISAN 2007/31 pag g/l <0,05 - 0,5 1)
154 Met ISS CAC 015
Cloruro di vinile* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag g/l <0.1 - 0.5 (1)
164 Met ISS CAA 036
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SEDE B - Distretto Provindale di L'Aquila
Caselle di Bazzano, Strada Provinciale per Monticchio - 67100 L'Aquila
Tel.: 086257971 Fax: 0862579729
E-mail: distiaquila@ pec.artaabruzzo.it

RISULTATO DELLE ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE

LAB N° 0687

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EAF, IAF e ILAC

Data inizio prove: 30/05/17 Data fine prove: 19/06/17
. UNITA' DI INCERTEZZA LIMITY .
PARAMETRI METODICA MISURA RISULTATO DI MISURA LEGISLATIV] NOTE
Concentrazioni dei parametri
specifici*
Tetracloroetilene* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ug/L <0,1 - [€))
164 Met ISS CAA 036
Tricloroetilene* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pe/l <0,1 - (¢))
164 Met ISS CAA 036
Somma delle concentrazioni dei {Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/l <0,1 - 10 (1)
parametri specifici* 164 Met ISS CAA 036
Trialometani totali*
Dibromoclorometano* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L 32 - [¢))
164 Met ISS CAA 036
Diclorobromometano* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pg/L 32 - (€]
164 Met ISS CAA 036
Cloroformio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag png/L 1,9 - €3]
164 Met ISS CAA 036
Bromoformio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/l 0,6 - )]
164 MetISS CAA 036
Somma trialometani totali* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L 8.9 - 30 (1)
164 Met ISS CAA 036
1.2 Dicloroetano* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag e/l <0,1 - 3 (1)
164 Met ISS CAA 036
Benzene* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ug/lL <0,1 - I €3]
187 Met ISS CAD 004
Tetracloruro di carbonio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ug/L <0.1 - (1)
164 Met ISS CAA 036
Toluene* EPA 5242 1995 ug/L. <0,1 - O
1,2,4 triclorbenzene* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L <0,1 - (€)]
164 Met ISS CAA 036
Esacloroetano* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L <0,1 - (H
164 MetISS CAA 036
Boro* APAT CNR IRSA 3110 Man 29 mg/L <0,1 - 1 6]
2003
Alluminio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ug/L <20 - 200 ¢))
322 Met ISS DBA 035
Antimonio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag g/l <1 - 5 €]
315 Met ISS DBB 034
Arsenico® Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/l <50 - 10 ¢))]
315 Met ISS DBB 034
Cadmio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pg/l <0,5 - N €}
322 Met ISS DBA 035
Cromo* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pg/l, <3 - 50 H
322 Met ISS DBA 035
Ferro* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pg/L 24 - 200 (€8]
322 Met ISS DBA 035
Manganese* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ne/L <5 - 50 ¢8]
322 Met ISS DBA 035
Mercurio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pe/l <0,3 - 1 ¢}
315 Met ISS DBB 034
Nichel* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pg/l <10 - 20 )]
322 Met ISS DBA 035
Piombo* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/l <2 - 10 H
322 Met 1SS DBA 035
Rame* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L. <0,1 - I (H
322 Met 1SS DBA 035
Etilbenzene* EPA 5242 1995 ng/L <0,1 - (1)
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SEDE B - Distretto Provinciale di L'Aquila LB e 0887

" g . " Membro degli Accordi di Mutuo
Caselle di Bazzano, Strada Provinciale per Monticchio - 67100 L'Aquila chonosci,:gnm EAF, IAF @ ILAC

Tel.: 086257971 Fax: 0862579729
E-mail: dis tlaguila@ pec. artaabruzzo.it

RISULTATO DELLE ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE

Data inizio prove: 30/05/17 Data fine prove: 19/06/17

UNITA' DI INCERTEZZA LIMITT "

3 < ! T

PARAMETRI METODICA MISURA RISULTATO DI MISURA LEGISLATIVI NOTE
o-Xilene* EPA 5242 1995 ng/l <0,1 - €3}
p-Xilene* EPA 524.2 1995 pg/L <0,1 - M
Stirene* EPA 5242 1995 e/l <0,1 - ()
1,3,5 Trimetilbenzene* EPA 524.2 1995 ug/lL <0.1 -

* Prova non accreditatada ACCREDIA

GIUDIZIO {non soggetio ad accreditamento): In base ai risultati delle analisi effettuate il campione esaminato ¢ conforme ai limiti fissati sul D.Lvo
31/2001 e s.m.i.

2
7

5
Fi

Data emissione: 27/06/2017 1, ;
Dirigent&{imico Diriég te Medico
Dott.ssa Domemi%’f‘f Flammini Dott.ssa w; swdnnella Vespa
g FINE RAPPORTO DI PROVA

(I Rapporto di Prova riguarda solo i campione sottoposto ad analisi e non puo’ essere riprodoito anche parzidmente, sakvo approvaziore scritta del laboratorio.
1 presente Rapporto di Prova ele relative registrazioni saranmo conservati per un periodo di cinque anni dalla data della loro emissione)

NOTE:
[¢3) D.Lgs 31/01 e s.m.i.

- (1) Riferimenti Legislativi : D.Lgs n°31 del 02/02/2001 e successive modifiche e integrazioni

- Espressione dei risuitati per le prove microbiologiche: se "0" (zero) (microrganismi < 1 UFC/volume analizzato); se da 1 a 3 colonie (microrganismi presenti < 4
UFC/volume analizzato).

- L'Incertezza di misura quando indicata per le prove chimiche e chimico-fisiche: & espressa come incertezza composta moltiplicata - per il fattore di copertura K=2, che per
una distribuzione normale corrisponde ad un livello di fiducia del 95%.

- L'Incertezza di misura quando indicata per le prove microbiologiche: ¢ espressa come limiti fiduciali al 95% di probabilita.

- Il metodo utilizzato per la prova enterococchi & finalizzato all'individuazione delle seguenti specie E. faecalis,, E. faccium, E. durans e E hirae.

- Frisultati dei parametri riferiti alla tabella *Analisi chimiche e chimico-fisiche” indicati con il simbolo (<), si riferiscono al limite di quantificazione del metodo adottato.
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SEDE B - Distretto Provinciale di L'Aquila

Caselle di Bazzano, Strada Provinciale per Monticchio - 67100 L'Aquila
Tel.: 086257971 Fax: 0862579729
E-mail: distlaguila@ pec.artaabruzze.it

Campione di:

RAPPORTO DI PROVA N° AQ/002833/17

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO

Verbale N.: 428/R del: 30/05/2017
Prelevatore: SIAN ASL TERAMO - PERSONALE TECNICO
Data prelievo: 30/05/2017

Comune di prelieve:
Punto di prelieve:
Altre informazioni:
Richiedente:
Indirizzo richiedente:
Tipo di richiesta:
Data di accettazione:
Conforme: Si

CIVITELLA DEL TRONTO (TE)
PdP N.° 345- F.P. LARGO L. VINCIGUERRA
RETE IN DISTRIBUZIONE
ASL TERAMO - DIP. DI PREVENZIONE - S.LAN. TERAMO
C.DA CASALENA - TERAMO - 64100 TERAMO (TE)

ROUTINE + SOSTANZE ORGANOALOGENATE
30/05/2017

LAB N° 0687

Membro degli Accordi di Mutuo

Riconoscimento EAF, IAF e ILAC

RISULTATO DELLE ANALISI MICROBIOLOGICHE BIOLOGICHE E TOSSICOLOGICHE

Data inizio prove: 30/05/17 Data fine prove: 01/06/17
UNITA' DX . INCERTEZZA LIMITI !
s " - . e AR
PARAMETRI METODICA MISURA RISULTATO PI MISURA LEGISLATIVI NOTE
Conta di Batteri coliformi* UNIENISO 9308-2:2014 MPN/100 mL - (H
Conta di Enterococchi intestinali UNIENISO 7899-2:2003 UFC/100 mL 0 - [
Conta di Escherichia coli UNIEN ISO 9308-2:2014 MPN/100 mL 0 - 0 @]
RISULTATO DELLE ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE
Data inizio prove: 30/05/17 Data fine prove: 23/06/17
UNITA' DI S INCERTEZZA LIMITE
PARAMETRI METODICA MISURA RISULTATO DI MISURA LEGISLATIVI NOTE
Colore* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag | mg/L (Scala Pt/Co) Accettabile - Accettabile per il (§))]
90 Met ISS BJA 021 consumatore
Odore* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag | tasso diluizione Accettabile - €]
80 Met ISS BAA 026
Sapore* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag | tasso diluizione Accettabile - [€))
85 Met ISS BKA 028
Torbidita* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag NTU Accettabile - (1)
93 Met ISS BLA 030
pH Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pH 7.9 +0,2 6,5+9.5 (1)
68 Met ISS BCA 023
Conduttivita elettrica Rapporti ISTISAN 2007/31 pag| pS/cm a 20°C 191 +2 2500 (¢))]
55 Met ISS BDA 022
Cloro residuo libero* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L <0,03 - [€))
45 Met 1SS BHD 033
Ammonio M.U. 2363:09 Met. A mg/L <0,02 - 0,5 )
Calcio Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 273 +53 [€))
121 Met ISS CBB 038
Magnesio Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 9.9 +22 (H
121 Met ISS CBB 038
Potassio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L <0,4 - 1)
121 Met ISS CBB 038
Sodio Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 1,2 +0,4 200 hH
121 Met 1SS CBB 038
Cloruri Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L L5 +0,5 250 (1)
115 Met ISS CBB 037
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SEDE B - Distretto Provinciale di L'Aquila

Caselle di Bazzano, Strada Provinciale per Monticchio - 67100 L'Aquila
Tel.: 086257971 Fax: 0862579729
E-mail: distlaguila@ pec.artaabruzzo.it

RISULTATO DELLE ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE

LAB N°® 0687

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EAF, IAF e ILAC

Data inizio prove: 30/05/17 Data fine prove: 23/06/17
. . UNITA' DI INCERTEZZA LIMITI
PARAMETRI METODICA MISURA RISULTATO DI MISURA LEGISLATIVI NOTE
Fluoruro* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 0,02 - 1.5 (1)
115 Met ISS CBB 037
Nitrati Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 1,2 + 0,4 50 H
115 Met ISS CBB 037
Nitriti* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L < 0,02 - 0.5 (1)
115 Met ISS CBB 037
Solfati Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 23 +0,6 250 )]
115 Met ISS CBB 037
Alluminio* Metodo Interno ng/l <20 - 200 )
Spettrofotometrico
Cloruro di vinile* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pg/L <0.1 - 0,5 H
164 Met ISS CAA 036
Trialometani totali*
Dibromoclorometano* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ug/l 0,6 - 1)
164 Met ISS CAA 036
Diclorobromometano* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L 0.6 - (€3]
164 Met ISS CAA 036
Cloroformio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pg/L 0,4 - (€))
164 Met ISS CAA 036
Bromoformio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag g/l 0,2 - )]
164 Met ISS CAA 036
Somma trialometani totali* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ug/L 1,8 - 30 (1)
164 Met 1SS CAA 036
1,2 Dicloroetano* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag peg/L <0,1 - 3 H
164 Met ISS CAA 036
Benzene* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/l <0,1 - 1 (¢))
187 Met ISS CAD 004
Tetracloruro di carbonio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pg/L <0.1 - 1)
164 Met ISS CAA 036
Concentrazioni dei parametri
specifici*
Tetracloroetilene* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ug/L <90,1 - [$))]
164 Met ISS CAA 036
Tricloroetilene* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag png/L <0,1 - [€))
164 Met ISS CAA 036
Somma delle concentrazioni dei [Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ug/L <0,1 - 10 H
parametri specifici* 164 Met ISS CAA 036
Toluene* EPA 5242 1995 ug/L <0,1 - (H
1,2,4 Trimetilbenzene* EPA 5242 1995 ug/l <0,1 - €3}
Esacloroetano* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pne/lL <{,1 - €3]
164 Met ISS CAA 036
Etilbenzene* EPA 524.2 1995 ng/L <{0,1 - (1)
o-Xilene* EPA 524.2 1995 ug/L <0,1 - €
p-Xilene* EPA 524.2 1995 pg/L <0,1 - (€3]
Stirene* EPA 5242 1995 ug/L <0,1 - hH
1.3,5 Trimetilbenzene* EPA 5242 1995 e/l <0.1 -
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SEDE B - Distretto Provinciale di L'Aquila HAS N7 0687

. .. N Membro degli Accordi di Mutuo
Caselle di Bazzano, Strada Provinciale per Monticchio - 67100 L'Aquila Ri Conosdn?gmo EAF, IAF e ILAC

Tel.: 086257971 Fax: 0862579729
E-mail: dis tlaquila@ pec. artaabruzzo.it

RISULTATO DELLE ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE

Data inizio prove: 30/05/17 Data fine prove: 23/06/17

. . UNITA' DI INCERTEZZA LIMITE -
PARAMETRI METODICA MISURA RISULTATO DI MISURA LEGISLATIVI NOTE
Di-ter butil perossido* Metodo Interno (GC/MS P&T) pe/L 0,10 -

* Prova non accreditatada ACCREDIA

GIUDIZIO {non soggetio ad accreditamento): Sul campione in esame si evidenziano tracce di Di-ter butil perossido (0,1 microgrammi/litro)
parametro non tabellato nel D.Lgs. 31/01 ¢ s.m.i. .In merito agli parametri analizzati,i valori di
concentrazione risultano inferiori ai limiti previsti dallo stesso decreto.

.,

D !fgegte Medico
Dott.ssa Domjenica Flammini Dott.ssaA3fovannella Vespa

FINE RAPPORTO DI PROVA

(I Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto ad aralisi e non puo’ essere riprodotto anche parzidmente, salvo approvaziore scritta del laboratorio.
1l presente Rapporto di Prova ele relaive registrazioni saranno conservati per un periodo di cingue anni dalla data della loro emissio ne)

NOTE:
€3] D.lgs 31/01 e s.m.i.

- (1) Riferimenti Legislativi : D.Lgs n°31 del 02/02/2001 e successive modifiche ¢ integrazioni

- Espressione dei risultati per le prove microbiologiche: se "0" (zero) (microrganismi < 1 UFC/volume analizzato); se da 1 a 3 colonie (microrganismi presenti < 4
UFC/volume analizzato).

- L'lncertezza di misura quando indicata per le prove chimiche e chimico-fisiche: ¢ espressa come incertezza composta moltiplicata - per il fattore di copertura K=2, che per
una distribuzione normale corrisponde ad un livello di fiducia del 95%,

- L'Incertezza di misura quando indicata per le prove microbiologiche: ¢ espressa come limiti fiduciali al 95% di probabilita.

- I metodo utilizzato per la prova enterococchi ¢ finalizzato all'individuazione delle seguenti specie E. faccalis,, E. faccium, E. durans e E hirae.

- I risultati dei parametri riferiti alla tabella "Analisi chimiche ¢ chimico-fisiche" indicati con il simbolo (<), si riferiscono al limite di quantificazione del metodo adottato.
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SEDE B - Distretto Provinciale di L'Aquila

Caselle di Bazzano, $trada Provinciale per Monticchio - 67100 L'Aquila
Tel.: 086257971 Fax: 0862579729
E-mail: distiaquila@ pec.artaabruzzo.it

Campione di:

Verbale N.: 429/R del: 30/05/2017
Prelevatore: SIAN ASL. TERAMO - PERSONALE TECNICO
Data prelievo: 30/05/2017

Comune di prelieve: CAMPLI (TE)

Punto di prelieve: PdP N. 114 - F.P. Bivio SS 81 - F.Te Statua S. Gabriele
Altre informazioni: RETE IN DISTRIBUZIONE

Richiedente:
Indirizzo richiedente:
Tipo di richiesta:
Data di accettazione:
Conforme: Si

RAPPORTO DI PROVA N° AQ/002834/17

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO

ASL TERAMO - DIP. DI PREVENZIONE - S.LANN. TERAMO
C.DA CASALENA - TERAMO - 64100 TERAMO (TE)

ROUTINE + SOSTANZE ORGANOALOGENATE
30/05/2017

LAB N° 0687

Membro degli Accordi di Mutuo

Riconoscimento EAF, IAF e ILAC

RISULTATO DELLE ANALISI MICROBIOLOGICHE BIOLOGICHE E TOSSICOLOGICHE

Data inizio prove: 30/05/17 Data fine prove: 01/06/17
UNITA' DI I INCERTEZZA LIMITI -
PARAMETRI METODICA MISURA RISULTATO DI MISURA LEGISLATIVI NOTE
Conta di Batteri coliformi* UNIENISO 9308-2:2014 MPN/100 mL 0 - 0 )
Conta di Enterococchi intestinali UNIEN ISO 7899-2:2003 UFC/100 mL 0 - 0 (€))]
Conta di Escherichia coli UNIENISC 9308-2:2014 MPN/100 mL 0 - 0 M
RISULTATO DELLE ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE
Data inizio prove: 30/05/17 Data fine prove: 31/05/17
UNITA' DI INCERTEZZA LIMITI -
PARAMETRI METODICA MISURA RISULTATO DI MISURA LEGISLATIVI NOTE
Colore* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag | mg/L (Scala Pt/Co) Accettabile - Accettabile per il (1)
90 Met ISS BJA 021 consumatore
Odore* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag| tasso diluizione Accettabile - ($))
80 Met ISS BAA 026
Sapore* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag | tasso diluizione Accettabile - €))
85 Met ISS BKA 028
Torbidita* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag NTU Accettabile - (H
93 Met ISS BLA 030
pH Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pH 7.9 +0,2 6,5+95 )
68 Met ISS BCA 023
Conduttivita elettrica Rapporti ISTISAN 2007/31 pag puS/em a 20°C 192 +2 2500 )
55 Met ISS BDA 022
Cloro residuo libero* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L <0,03 - H
45 Met ISS BHD 033
Ammonio M.U. 2363:09 Met. A mg/L < 0,02 - 0,5 (H
Calcio Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/l. 273 +£53 [€))
121 Met ISS CBB 038
Magnesio Rapporti ISTISAN 2007/31 pag meg/L 9,9 +22 @]
121 Met ISS CBB 038
Potassio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 0,4 - H
121 Met ISS CBB 038
Sodio Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 1,2 +0,4 200 H
121 Met ISS CBB 038
Cloruri Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 1.5 +0,3 250 H
115 Met ISS CBB 037
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SEDE B - Distretto Provinciale di L'Aquila

Caselle di Bazzano, Strada Provinciale per Monticchio - 67100 L'Aquila
Tel.: 086257971 Fax: 0862579729
E-mail: distiaquila@ pec.artaabruzeo.it

LAB N° 0687

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EAF, IAF e ILAC

RISULTATO DELLE ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE

Data inizio prove: 30/05/17 Data fine prove: 31/05117
j ' E 77 :
PARAMETRI METODICA IT\I/}TIISTI‘?RAD I RISULTATO Ljﬁliﬁgﬁi AA LE: (I;]I Tg}:;w[ NOTE
Fluoruro* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 0,04 - 1,5 (H
115 Met ISS CBB 037
Nitrati Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 1,2 +0,4 50 €))
115 Met ISS CBB 037
Nitriti* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L <0,02 - 0,5 (1)
115 Met ISS CBB 037
Solfati Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 2,2 +0,6 250 H
115 Met ISS CBB 037
Alluminio* Metodo Interno ng/L <20 - 200 (€))]
Spettrofotometrico
Cloruro di vinile* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pneg/l <{.1 - 0,5 €8]
164 Met ISS CAA 036
Trialometani totali*
Dibromoclorometano* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag g/l 0,3 - (1)
164 Met ISS CAA 036
Diclorobromometano* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pg/L 0,4 - (1)
164 Met ISS CAA 036
Cloroformio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L 0,1 - 1)
164 Met ISS CAA 036
Bromoformio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ug/L 0,1 - (¢))]
164 Met ISS CAA 036
Somma trialometani totali* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ug/l 0,9 - 30 €3}
164 Met ISS CAA 036
1,2 Dicloroetano* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ug/L <0,1 - 3 (€8]
164 Met 1SS CAA 036
Benzene* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pe/L <0,1 - 1 (1)
187 Met ISS CAD 004
Tetracloruro di carbonio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag png/lL <0.1 - (1)
164 Met ISS CAA 036
Concentrazioni dei parametri
specifici*
Tetracloroetilene* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L <0,1 - 1
164 Met ISS CAA 036
Tricloroetilene* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/l <0,1 - 1)
164 Met ISS CAA 036
Somma delle concentrazioni dei |{Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ug/L <0,1 - 10 n
parametri specifici* 164 Met ISS CAA 036
Toluene* EPA 5242 1995 ng/L <90,1 - €
1,2,4 Trimetilbenzene* EPA 5242 1995 ng/l <0,1 - (1)
Esacloroetano* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ug/L <0,1 - 3}
164 Met 1SS CAA 036
Etilbenzene™® EPA 5242 1995 g/l <0,1 - H
o-Xilene* EPA 5242 1995 ng/l <0,1 - 03]
p-Xilene* EPA 524.2 1995 ng/L <0,1 - M
Stirene* EPA 5242 1995 ug/L <0,1 - €))]
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SEDE B - Distretto Provindiale di L'Aquila HAB I 0687

Membro degli Accordi di Mut
Caselle di Bazzano, Strada Provinciale per Monticchio - 67100 L'Aquila chr:msdnfgr;to ECDA,EVIIA'F eulfﬁc
Tel.: 086257971 Fax: 0862579729
E-mail: distlaquila@ pec.artaabruzzo.it

RISULTATO DELLE ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE

Data inizio prove: 30/05/17 Data fine prove: 31/05/17

UNITA' D1 INCERTEZZA LIMITI
> ", S h )
PARAMETRI METODICA MISURA RISULTATO DI MISURA LEGISLATIVI NOTE
1,3,5 Trimetilbenzene* EPA 5242 1995 ng/L <0.1 -

* Prova non accreditata da ACCREDIA

GIUDIZIO {non soggetto ad accreditamento): In base ai risultati delle analisi effettuate il campione esaminato ¢ conforme ai limiti fissati sul D.Lvo
31/2001 e s.m.i.

Data emissione: 27/06/2017 N i

Dirigente, “himico Dirigente Mgdico
Dott.ssa Dom‘égxica Flammini Dott.ssa Giovan {I’aV espa
.
i -

FINE RAPPORTO DI PROVA
{11 Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto ad analisi e non puo’ essere riprodotto anche parzidmente, sako approvazione scritta del lnboratorio.
1 presente Rapporto di Prova ele relative registrazioni saranno conservati per un periodo di cinque anni dalla data della loro emissione)
NOTE:
(1) D.Lgs 31/01 e s.m.i.

- (1) Riferimenti Legislativi : D.Lgs n°31 del 02/02/2001 e successive modifiche e integrazioni

- Espressione dei risultati per le prove microbiologiche: se "0" (zero) (microrganismi < 1 UFC/volume analizzato): se da 1 a 3 colonie (microrganismi presenti < 4
UFC/volume analizzato).

- L'incertezza di misura quando indicata per le prove chimiche e chimico-fisiche: & espressa come incertezza composta moltiplicata - per il fattore di copertura K=2, che per
una distribuzione normale corrisponde ad un livello di fiducia del 95%.

- L'Incertezza di misura quando indicata per le prove microbiologiche: ¢ espressa come limiti fiduciali al 95% di probabilita.

- I metodo utilizzato per la prova enterococchi ¢ finalizzato all'individuazione delle seguenti specie E. faecalis,, E. faccium, E. durans e E hirae.

- Lrisultati dei parametri riferiti alla tabella "Analisi chimiche e chimico-fisiche” indicati con il simbolo (<), si riferiscono al limite di quantificazione del metodo adottato,
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LAB N°® 0687

SEDE B - Distretto Provinciale di L'Aquila

Membro degli Accordi di Mutuo

Caselle di Bazzano, Strada Provinciale per Monticchio - 67100 L'Aquila Riconoscimerto EAF, IAF & ILAC
Tel.: 086257971 Fax: 0862579729
E-mail: distlaquila@pec artaabruzzo.it

Campione di:
Verbale N.:

Prelevatore:

Data prelieve:
Comune di prelievo:
Punto di prelievo:
Altre informazioni:
Richiedente:

Indirizzo richiedente:

Tipe di richiesta:

Data di accettazione:

Conforme:

RAPPORTO DI PROVA N° AQ/002835/17

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO

430/R del: 30/05/2017
SIAN ASL TERAMO - PERSONALE TECNICO
30/05/2017

ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA (TE)

PdP N°. 725 - F.P. FANO A CORNO - BIVIO CERCHIARA
RETE IN DISTRIBUZIONE

ASL TERAMO - DIP. DI PREVENZIONE - S..LAN. TERAMO
C.DA CASALENA - TERAMO - 64100 TERAMO (TE)
CONTROLLO TIPO VERIFICA

30/05/2017

Si

RISULTATO DELLE ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE

Data inizio prove: 30/05/17 Data fine prove: 23/06/17
. T UNITA' DI - INCERTEZZA LIMITY NV

PARAMETRI METODICA MISURA RISULTATO DI MISURA LEGISLATIVI NOTE

Colore* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag | mg/L (Scala Pt/Co) Accettabile - Accettabile per il 43}
90 Met ISS BJA 021 consumatore

Odore* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag | tasso diluizione Accettabile - (H
80 Met ISS BAA 026

Sapore* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag| tasso diluizione Accettabile - 43}
85 Met ISS BKA 028

Torbidita* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag NTU Accettabile - )]
93 Met ISS BLA 030

pH Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pH 7.9 +02 6,5+9,5 1)
68 Met 1SS BCA 023

Conduttivita elettrica Rapporti ISTISAN 2007/31 pag| uS/cm a20°C 205 +3 2500 M
55 Met ISS BDA 022

Cloro residuo libero* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L < 0,03 - [€))
45 Met ISS BHD 033

Durezza totale* APAT CNR IRSA 2040 A Man °F 12,1 - (1)

292003

Ammonio M.U. 2363:09 Met. A mg/L < 0,02 - 0,5 (1

Calcio Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/l. 26,5 +52 hH
121 Met ISS CBB 038

Magnesio Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 13,4 +29 H
121 Met ISS CBB 038

Potassio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag meg/L 0,8 - )
121 Met ISS CBB 038

Sodio Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 1,8 +0,5 200 (¢))
121 Met ISS CBB 038

Cloruri Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 2,2 +0,6 250 [O))]
115 Met ISS CBB 037

Fluoruro* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 0,37 - 1,5 )]
115 Met ISS CBB 037

Nitrati Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 1,3 +0,4 50 hH
115 Met ISS CBB 037

Nitriti* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L <0,02 - 0,5 )
115 Met ISS CBB 037

Solfati Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 2,8 + 0,8 250 H
115 Met ISS CBB 037

Cloruro di vinile* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/l <0.1 - 0,5 (H
164 Met ISS CAA 036

Campione n.
AQ/002835/17
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SEDE B - Distretto Provinciale di L'Aguila

Caseile di Bazzano, Strada Provinciale per Monticchio - 67100 L'Aquila
Tel.: 086257971 Fax: 0862579729
E-mail: distiaquila@ pec.artaabruzzo.it
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RISULTATO DELLE ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE

LAB N° 0687

Membro degli Accordi di Mutuo

Riconoscimento EAF, IAF e ILAC

Data inizio prove: 30/05/17 Data fine prove: 23/06/17
. UNITA' DI . INCERTEZZA LIMITI , -
PARAMETRI METODICA MISURA RISULTATO DI MISURA LEGISLATIV] NOTE
Trialometani totali*
Dibromoclorometano® Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pg/L 0,5 - ¢)]
164 Met ISS CAA 036
Diclorobromometano* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pe/L 0,3 - (1
164 Met ISS CAA 036
Cloroformio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L <0,1 - (1)
164 Met ISS CAA 036
Bromoformio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag neg/L 0,2 - ¢))
164 Met ISS CAA 036
Somma trialometani totali* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ug/L 1,0 - 30 ¢))
164 Met 1SS CAA 036
1,2 Dicloroetano* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pg/L <0,1 - 3 (€))
164 Met ISS CAA 036
Benzene* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L <0,1 - 1 )
187 Met ISS CAD 004
Tetracloruro di carbonio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L <Q.1 - ()
164 Met ISS CAA 036
Concentrazioni dei parametri
specifici*
Tetracloroetilene* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag png/l <90,1 - €)]
164 Met ISS CAA 036
Tricloroetilene* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L <0,1 - €3]
164 Met ISS CAA 036
Somma delle concentrazioni dei |Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pe/l <0,1 - 10 (1
parametri specifici* 164 Met ISS CAA 036
Toluene* EPA 524.2 1995 ug/L <0,1 - 1)
1,2,4 Trimetilbenzene* EPA 524.2 1995 ng/L <0,1 - h
Esacloroetano* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pg/L <0,1 - m
164 Met ISS CAA 036
Alluminio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ug/l <20 - 200 (¢))
322 Met ISS DBA 035
Cadmio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ug/L <0,5 - 5 (1
322 Met ISS DBA 035
Cromo* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L <3 - 50 (1)
322 Met ISS DBA 035
Ferro* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pg/L <20 - 200 M
322 Met ISS DBA 035
Manganese* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pne/L <35 - 50 €3]
322 Met ISS DBA 035
Mercurio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/l <0,3 - 1 (1
315 Met ISS DBB 034
Nichel* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pg/l <10 - 20 (1)
322 Met ISS DBA 035
Piombo* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ug/L <2 - 10 H
322 Met ISS DBA 035
Rame* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L <0,1 - 1 [€))]
322 Met ISS DBA 035
Idrocarburi totali* EPA 524.2 1995 + EPA3510 C ng/L <50 -
1996 + EPA 8015 B 1996
Etilbenzene* EPA 5242 1995 ug/l <90,1 - H
o-Xilene* EPA 5242 1995 ug/L <0,1 - €3]
p-Xilene* EPA 5242 1995 ng/b <0,1 - hH
Stirene* EPA 5242 1995 ng/lL <0,1 - [€))

Campione n.
AQ/002835/17
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SEDE B - Distretto Provinciale di L'Aquila HAB N 0687

Membro degli Accordi di Mutuo

Caselie di Bazzano, Strada Provinciale per Monticchio - 67100 L'Aquila Riconoscimento EAF, IAF e ILAC

Tel.: 086257971 Fax: 0862579729
E-mail: distlaguila@ pec. artaabruzzo.it

RISULTATO DELLE ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE

Data inizio prove: 30/05/17 Data fine prove: 23/06/17

. . UNITA' DI . INCERTEZZA LIMITI .
PARAMETRI METODICA MISURA RISULTATO DI MISURA LEGISLATIVI NOTE
1,3,5 Trimetilbenzene* EPA 524.2 1995 pe/L <0.1 -

* Prova non accreditatada ACCREDIA

GIUDIZIO (ron soggetto ad accreditamento): In base ai risultati delle analisi cffettuate ;1 campione esaminato ¢ conforme ai limiti fissati sul D.Lvo
3172001 ¢ s.m.i.

-
J

Data emissione: 27/66/2017 1 f’i;
$5

o

Diri"\\’é;;‘"fg@;:(]himico
Dott.ssa D ; fé’nica Flammini
H
i
/ FINE RAPPORTO DI PROVA

(1l Rapporto di Prova riguarda solo il campione sotigposto ad aralisi e non puo’ essere riprodotto anche parzidmente, salvo approvazione scritta del lnboratorio.
[i presente Ropporio di Prova ele relative regisirazioni saramno conservati per un periodo di cingue anni dalla data della loro emissione)

NOTE:
(1 D.Lgs 31/01 e s.m.i.

- (1) Riferimenti Legistativi : D.Lgs n°31 del 02/02/2001 e successive modifiche e integrazioni

- Espressione dei risultati per le prove microbiologiche: se "0" (zero) {microrganismi < 1 UFC/volume analizzato); se da 1 a 3 colonie (microrganismi presenti < 4
UFC/volume analizzato).

- L'Incertezza di misura quando indicata per le prove chimiche e chimico-fisiche: & espressa come incertezza composta moltiplicata - per il fattore di copertura K=2, che per
una distribuzione normale corrisponde ad un livello di fiducia del 95%.

- L'Incertezza di misura quando indicata per le prove microbiologiche: ¢ espressa come limiti fiduciali al 95% di probabilita.

- I metodo utilizzato per la prova enterococchi & finalizzato all'individuazione delle seguenti specie E. faccalis,, E. faecium, E. durans ¢ E.hirae.

- I risultati dei parametri riferiti alla tabella “Analisi chimiche e chimico-fisiche" indicati con il simbolo (<), si riferiscono al limite di quantificazione del metodo adottato.

Compione n. [ Pagina 3 di 3



SEDE B - Distretto Provinciale di L'Aguila
Caselle di Bazzano, Strada Provinciale per Monticchio - 67100 L'Aquila

Tel.: 086257971 Fax: 0862579729

E-mail: distiagulla@ pec.artaabruzzo.it

wtaabruzzo

agenzia regionale per i wtels delfamblente

RAPPORTO DI PROVA N° AQ/002896/17

Campione di: ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO
Verbale N.: 433/R del: 31/05/2017
Prelevatore: ASL SIAN TERAMO - ASL SIAN TERAMO
Data prelievo: 31/05/2017

Comune di prelievo: CELLINO ATTANASIO (TE)

Punto di prelievo: PdP N° 299 - F.P.*Piazza Rubini -vicino Serbatoio
Altre informazioni: RETE IN DISTRIBUZIONE

Richiedente:
Indirizzo richiedente:

Tipo di richiesta: CONTROLLO
Data di accettazione: 31/05/2017
Conforme: Si

ASL TERAMO - DIP. DI PREVENZIONE - S.LAN. TERAMO
C.DA CASALENA - TERAMO - 64100 TERAMO (TE)

ACCREDIA

CUENTETALARG b ACCHEDITAMENTO

LAB N° 0687

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EAF, IAF e ILAC

RISULTATO DELLE ANALISI MICROBIOLOGICHE BIOLOGICHE E TOSSICOLOGICHE

Data inizio prove: 31/05/17 Data fine prove: 02/06/17
UNITA' DI INCERTEZZA LIMITI

PARAMETRI METODICA MISURA RISULTATO DI MISURA LEGISLATIVI NOTE

Conta di Batteri coliformi* UNI EN ISO 9308-2:2014 MPN/100 mL - 0 m

Conta di Enterococchi intestinali UNI EN ISO 7899-2:2003 UFC/100 mL - 1

Conta di Escherichia coli UNI EN ISO 9308-2:2014 MPN/100 mL - (€3]

RISULTATO DELLE ANALIST CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE
Data inizio prove: 31/05/17 Data fine prove: 08/06/17
UNITA' DI INCERTEZZA LIMITE

PARAMETRI METODICA MISURA RISULTATO DI MISURA LEGISLATIVI NOTE

Colore* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag | mg/L (Scala P/Co) Accettabile - Accettabile per il H
90 Met ISS BJA 021 consumatore

Odore* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag| tasso diluizione Accettabile - 1)
80 Met ISS BAA 026

Sapore* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag | tasso diluizione Accettabile - (€3]
85 Met ISS BKA 028

Torbidita* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag NTU Accettabile - 1)
93 Met ISS BLA 030

pH Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pH 7,7 +0,2 6,5+9,5 (¢3]
68 Met ISS BCA 023

Conduttivita elettrica Rapporti ISTISAN 2007/31 pag| uS/cm a20°C 171 +2 2500 ¢))]
55 Met ISS BDA 022

Cloro residuo libero* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L <0,03 - M
45 Met ISS BHD 033

Ammonio M.U. 2363:09 Met. A mg/L < 0,02 - 0,5 )

Calcio Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 29,9 +5,7 [6)]
121 Met ISS CBB 038

Magnesio Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 4,6 +1,2 (¢))
121 Met ISS CBB 038

Potassio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L <04 - [§)]
121 Met ISS CBB 038

Sodio Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 1,3 +04 200 H
121 Met ISS CBB 038

Cloruri Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 1,2 +0,4 250 )
115 Met ISS CBB 037
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SEDE B - Distretto Provinciale di L'Aquila
Caselle di Bazzano, Strada Provinciale per Monticchio - 67100 L'Aquila

Tel.: 086257971 Fax: 0862579729

E-mail: distiaquila® pec.artaabruzzo. it

abruzzo

agenzia regionale per 1a tulela deliambisnte

RISULTATO DELLE ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE

LAB N° 0687

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EAF, IAF e JLAC

ACCREDIA %,

VENTEITALIAND D) ACCREDITAMENTOY g

Data inizio prove: 31/05/17 Data fine prove: 08/06/17
UNITA'DI INCERTEZZA LIMITI
PARAMETRI METODICA MISURA RISULTATO DI MISURA LEGISLATIVI NOTE
Fluoruro* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 0,08 - 1,5 (€3]
115 Met ISS CBB 037
Nitrati Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 1,0 +0,3 50 (03]
115 Met ISS CBB 037
Nitriti* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L <0,02 - 0,5 )
115 Met ISS CBB 037
Solfati Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 1,8 +0,5 250 M
115 Met ISS CBB 037
Alluminio* Metodo Interno pg/L <20 - 200 H
Spettrofotometrico
Cloruro di vinile* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L <0.1 - 0,5 (€3]
164 Met ISS CAA 036
Trialometani totali*
Dibromoclorometano® Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L 0,2 - (H
164 Met ISS CAA 036
Diclorobromometano* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L 0,4 - (€3]
164 Met ISS CAA 036
Cloroformio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L 0,3 - 1
164 Met ISS CAA 036
Bromoformio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ug/L <0,1 - (€)]
164 Met ISS CAA 036
Somma trialometani totali* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag g/l 0,9 - 30 (€3]
164 Met ISS CAA 036
1,2 Dicloroetano* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ug/L <0,1 - 3 €]
164 Met ISS CAA 036
Benzene* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/l <0,1 - i (€3]
187 Met ISS CAD 004
Tetracloruro di carbonio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag g/l <0.1 - 3]
164 Met ISS CAA 036
Concentrazioni dei parametri
specifici*
Tetracloroetilene* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L <0,1 - ¢
164 Met ISS CAA 036
Tricloroetilene* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L <0,1 - (€3]
164 Met ISS CAA 036
Somma delle concentrazioni dei |Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/l. <{,1 - 10 (N
parametri specifici* 164 Met ISS CAA 036
Toluene* EPA 52421995 ug/L <0,1 - 1)
1,2,4 Trimetilbenzene* EPA 524.2 1995 ug/L <0,1 - (§3]
Campione n. . .
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abruzzo

agenzia regionale per 12 tulela dellambiente

ACCREDIA -

AENTE ARG DL ACCREDITAMENTD

LAB N° 0687

SEDE B - Distretto Provinciale di L'Aquila

Caselie di Bazzano, Strada Provinciale per Monticchio - 67100 L'Aquila
Tel.: 086257971 Fax: 0862579729
E-mail distlaquila@ pec.artaabruzmo.it

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscirmento EAF, IAF e ILAC

RISULTATO DELLE ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE

Data inizio prove: 31/05/17 Data fine prove: 08/06/17
UNITA' DI INCERTEZZA LIMITI
PARAMETRI METODICA MISURA RISULTATO DI MISURA LEGISLATIVI NOTE
Esacloroetano*® Rapporti ISTISAN 2007/31 pag g/l <0,1 - (¢3]
164 Met ISS CAA 036

* Prova non accreditatada ACCREDIA

GIUBDIZIO (non soggetio ad accreditamento): In base ai risultati delle analisi effettuate il campione esaminato & conforme ai limiti fissati sul D.Lvo
31/2001 e s.m.i.

Data emissione: 27/06/2017 i /’
bi /Chimi . é/ fo
irigente Chimico Dirigente Medico
Dott.ssa D%Em%a Flammini Dott.ssa Gi nella Vespa
I FINE RAPPORTO DI PROVA

(7 Rapponto di Prova riguarda solo il campione sottoposto ad aralisi & won puo' éssere viprodoto anche parsidmente, safvo approvaziore scrifia ded labordaorio.
H presente Rapporto di Prova ele relative regisirazioni saranno conservati per un periodo di cingue anri dalla data della loro emissione)
NOTE:
€8] D.Lgs31/01 e s.m.i.

- (1) Riferimenti Legislativi : D.Lgs n°31 del 02/02/2001 e successive modifiche ¢ integrazioni
- Espressione dei risultati per le prove microbiologiche: se "0" (zero) (microrganismi < 1 UFC/volume analizzato); se da 1 a 3 colonie (microrganismi presenti < 4
UFC/volume analizzato).
- L'Incertezza di misura quando indicata per le prove chimiche ¢ chimico-fisiche: ¢ espressa come incertezza composta moltiplicata - per il fattore di copertura K=2, che per
una distribuzione normale corrisponde ad un livello di fiducia del 95%.
- L'Incertezza di misura quando indicata per le prove microbiologiche: & espressa come limiti fiduciali al 95% di probabilita.
- It metodo utilizzato per la prova enterococchi ¢ finalizzato all'individuazione delle seguenti specie E. faecalis,, E. faccium, E. durans ¢ E.hirae.
- I risultati dei parametri riferiti alla tabella "Analisi chimiche e chimico-fisiche” indicati con il simbolo (<), si riferiscono al limite di quantificazione del metodo adottato.

AQIOG285617 T

A
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agenzia regionale par g tulels delfambients

ACCREDV/

VENIE FAUANO DI ACCRIDITAVENTD. = et

LAB N° 0687

SEDE B - Distretto Provinciale di L'Aquila

Caselie di Bazzano, Strada Provinciale per Monticchio - 67100 L'Aquila Riconoscimerto EAF, IAF e ILAC
Tel.: 086257971 Fax: 0862579729
E-mail distiaquila® pec.artaabruzzo.it

Campione di:
Verbale N.:
Prelevatore:

Data prelievo:
Comune di prelievo:
Punto di prelievo:
Altre informazioni:
Richiedente:

Indirizzo richiedente:

Tipo di richiesta:

Data di accettazione:

Conforme:

Membro degli Accordi di Mutuo

RAPPORTO DI PROVA N° AQ/002897/17

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO

432/R del: 31/05/2017

ASL SIAN TERAMG - ASL SIAN TERAMO
31/05/2017

SILVI MARINA (TE)

PdP N° 1146 - F.P.* PIAZZA E. FERMI - PIAZZA IRIS
RETE IN DISTRIBUZIONE

ASL TERAMO - DIP. DI PREVENZIONE - S.I.AN. TERAMO
C.DA CASALENA - TERAMO - 64100 TERAMO (TE)
CONTROLLO

31/05/2017

Si

RISULTATO DELLE ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE

Data inizio prove: 31/05/17 Data fine prove: 08/06/17
. UNITA' DI INCERTEZZA LIMITI

PARAMETRI METODICA MISURA RISULTATO DI MISURA. LEGISLATIVI NOTE

Colore* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag | mg/L (Scala Pt/Co) Accettabile - Accettabile per il (¢)]
90 Met ISS BJA 021 consumatore

Odore* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag| tasso diluizione Accettabile - )]
80 Met ISS BAA 026

Sapore* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag|{ tasso diluizione Accettabile - H
85 Met ISS BKA 028

Torbidita* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag NTU Accettabile - (1)
93 Met ISS BLA 030

pH Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pH 7.3 +0,2 6,5+9,5 H
68 Met ISS BCA 023

Conduttivita elettrica Rapporti ISTISAN 2007/31 pag| uS/cma20°C 331 +4 2500 )]
55 Met ISS BDA 022

Cloro residuo libero* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L <0,03 - 48]
45 Met ISS BHD 033

Durezza totale* APAT CNR IRSA 2040 A Man °F 18,6 - 1)

292003

Ammonio M.U. 2363:09 Met. A mg/L <0,02 - 0,5 (1

Calcio Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 51,1 +9.0 )]
121 Met ISS CBB 038

Magnesio Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 14,1 +3,0 ()]
121 Met ISS CBB 038

Potassio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 0,7 - )]
121 Met ISS CBB 038

Sodio Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 3,0 +0,8 200 )
121 Met ISS CBB 038

Cloruri Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 42 +1,1 250 (€3]
115 Met ISS CBB 037

Fluoruro* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 0,12 - 1,5 (€3]
115 Met ISS CBB 037

Nitrati Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 1,7 +0,5 50 [¢))]
115 Met ISS CBB 037

Nitriti* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L < 0,02 - 0,5 (€]
115 Met ISS CBB 037

Solfati Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L. 13,8 3,0 250 ¢
115 Met ISS CBB 037

Cloruro di vinile* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L <0.1 - 0,5 [¢))]
164 Met ISS CAA 036

Campione n. Pagina I di 3
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SEDE B - Distretto Provinciale di L'Aquila
Caselle di Bazzano, Strada Provinciale per Monticchio - 67100 L'Aquila

Tel.: 086257971 Fax: 0862579729

E-mail: distlaguila@ pec.arteabruzzo. it

wrta abf’uzzg

agenzia regionale per I8 tutels dellambiante

RISULTATO DELLE ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE

LAB N° 0687

Membro degli Accordi di Mutuo

ACCREDIA

LENTE ALANG DI ACCREDITAVENTO

Riconoscimento EAF, IAF e ILAC

Data inizio prove: 31/05/17 Data fine prove: 08/06/17
UNITA' DI INCERTEZZA LIMITI
PARAMETRI METODICA MISURA RISULTATO DI MISURA LEGISLATIVI NOTE
Trialometani totali*
Dibromoclorometano* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/l 0,8 - ()
164 Met ISS CAA 036
Diclorobromometano* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L 0,4 - ¢))]
164 Met ISS CAA 036
Cloroformio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag png/L <0,1 - (¢))]
164 Met ISS CAA 036
Bromoformio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/l 0,8 - (¢))
164 Met ISS CAA 036
Somma trialometani totali* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ug/l 2,0 - 30 H
164 Met ISS CAA 036
1,2 Dicloroetano* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L <0,1 - 3 1)
164 Met ISS CAA 036
Benzene* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ug/L <0,1 - i 1)
187 Met ISS CAD 004
Tetracloruro di carbonio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L <0.1 - hH
164 Met ISS CAA 036
Concentrazioni dei parametri
specifici*
Tetracloroetilene* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L <0,1 - m
164 Met ISS CAA 036
Tricloroetilene* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/l <Q,1 - 3}
164 Met ISS CAA 036
Somma delle concentrazioni dei |Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ug/L <0,1 - 10 (€3]
parametri specifici* 164 Met ISS CAA 036
Toluene* EPA 5242 1995 ug/L <0,1 - M
1,2,4 Trimetilbenzene* EPA 524.2 1995 ug/l <Q,1 - (1)
Esacloroetano* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pg/l <0,1 - (D
164 Met ISS CAA 036
Alluminio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L 30 - 200 (€3]
322 Met ISS DBA 035
Cadmio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L <0,5 - 5 (¢)]
322 Met ISS DBA 035
Cromo* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L <3 - 50 (03]
322 Met ISS DBA 035
Ferro* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag g/l <20 - 200 )
322 Met ISS DBA 035
Manganese* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L <5 - 50 (€3]
322 Met ISS DBA 035
Mercurio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag g/l <0,3 - 1 (€3]
315 Met ISS DBB 034
Nichet* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L <10 - 20 )
322 Met ISS DBA 035
Piombo* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L <2 - 10 (H
322 Met ISS DBA 035
Campione n. Pagina 2 di 3
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agenzia regionale por I tutels deilambients

ACCREDIA

VBB TR ANO D e et

. .. . . LAB N° 0687
SEDE B - Distretto Provinciale di L'Aquila
Membro degli Accordi di Mutuo

Caselie di Bazzano, Strada Provinciale per Monticchio - 67100 L'Aguila Riconoscimento EAF, IAF e ILAC
Tel.: 086257971 Fax: 0862579728
E-mail: distiaguila@pec.artaabruzzo.it

RISULTATO DELLE ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE

Data inizio prove: 31/05/17 Data fine prove: 08/06/17
- UNITA' DI INCERTEZZA LIMITI
PARAMETRI METODICA MISURA RISULTATO DI MISURA LEGISLATIVI NOTE
Rame* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L <0,1 - 1 )]
322 Met ISS DBA 035

* Prova non accreditata da ACCREDIA

GIUDIZIO (non soggetto ad accreditamento): In base ai risultati delle analisi effettuate il campione esaminato & conforme ai limiti fissati sul D.Lvo
31/2001 e s.m.i.

Data emissione: 27/06/2017

FINE RAPPORTO DI PROVA

i

N Rapporto df Prova riguarda solo i compione sottoposto ad aralisi enon puo’ essere viprodotto anche parzidimente, salvo approvazione scritta del laboratorio,
/g P m 7y
1l presente Rapporto di Prova ele relaive registrazioni savano conservati per un periodo di cingue anvi dalla data della lovo emissione)

NOTE:
(1) D.Lgs 31/01 e s.m.i.

- (1) Riferimenti Legislativi : D.Lgs n°31 del 02/02/2001 e successive modifiche e integrazioni

- Espressione dei risultati per le prove microbiologiche: se "0" (zero) (microrganismi < 1 UFC/volume analizzato); se da 1 a 3 colonie (microrganismi presenti < 4
UFC/volume analizzato).

- L'Incertezza di misura quando indicata per le prove chimiche ¢ chimico-fisiche: ¢ espressa come incertezza composta moltiplicata - per il fattore di copertura K=2, che per
una distribuzione normale corrisporide ad un livello di fiducia del 95%.

- L'Incertezza di misura quando indicata per le prove microbiologiche: ¢ espressa come limiti fiduciali al 95% di probabilita.

- I metodo utilizzato per la prova enterococchi ¢ finalizzato all'individuazione delle seguenti specie E. faecalis,, E. faecium, E. durans e E hirae.

- I risultati dei parametri riferiti alla tabella “Analisi chimiche e chimico-fisiche" indicati con il simbolo (<), si riferiscono al limite di quantificazione del metodo adottato.

Campione n. !m

AQIOG28I7 AR Pagina 3 di3
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agenzia regionale peri

fatels deil's

SEDE B - Distretto Provinciale di L'Aquila

Caselle di Bazzano, Strada Provinciale per Monticchio - 67100 L'Aquila

Tel.: 086257971 Fax: 0862579729

E-mail: distiaguila®pecartasbruzze.it

Campione di:

bruzza

milkents

RAPPORTO DI PROVA N° AQ/002898/17

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO

Verbale N.: 434/R del: 31/05/2017
Prelevatore: ASL SIAN TERAMO - ASL SIAN TERAMO
Data prelievo: 31/05/2017

Comune di prelieveo: GIULIANOVA (TE)

Punto di prelievo: PdP N° 672 - F.P. * Lungomare Zara

Altre informazioni: RETE IN DISTRIBUZIONE

Richiedente:
Indirizzo richiedente:

Tipe di richiesta: CONTROLLO
Data di accettazione: 31/05/2017
Conforme: Si

ASL TERAMO - DIP. DI PREVENZIONE - S.LAN. TERAMO
C.DA CASALENA - TERAMO - 64100 TERAMO (TE)

ACCREDIA ¢

SUENTEALAMO DI ACCREDITAMENTCE

LAB N® 0687

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EAF, IAF e ILAC

RISULTATO DELLE ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE

Data inizio prove: 31/05/17 Data fine prove: 08/06/17
UNITA' DI INCERTEZZA LIMITI

PARAMETRI METODICA MISURA RISULTATO DI MISURA LEGISLATIVI NOTE

Colore* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag | mg/L (Scala Pt/Co) Accettabile - Accettabile per il 1)
90 Met ISS BJA 021 consumatore

Odore* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag | tasso diluizione Accettabile - [¢))]
80 Met ISS BAA 026

Sapore* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag | tasso diluizione Accettabile - )]
85 Met ISS BKA 028

Torbidita* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag NTU Accettabile - (€3]
93 Met ISS BLA 030

pH Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pH 7.8 +0,2 6,5+9,5 M
68 Met ISS BCA 023

Conduttivita elettrica Rapporti ISTISAN 2007/31 pag| uS/cm a20°C 205 +3 2500 (4]
55 Met ISS BDA 022

Cloro residuo libero* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 0,10 - m
45 Met ISS BHD 033

Durezza totale* APAT CNR IRSA 2040 A Man °F 11,8 - M

29 2003

Ammonio M.U. 2363:09 Met. A mg/L <0,02 - 0,5 1)

Calcio Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 26,0 +5,1 [¢))]
121 Met ISS CBB 038

Magnesio Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 12,9 +2,8 (43]
121 Met ISS CBB 038

Potassio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L <04 - )]
121 Met ISS CBB 038

Sodio Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 1,1 +0,3 200 )
121 Met ISS CBB 038

Cloruri Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 1,6 +0,5 250 1)
115 Met ISS CBB 037

Fluoruro* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 0,04 - 1,5 1)
115 Met ISS CBB 037

Nitrati Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 1,3 +0,4 50 (€3]
115 Met ISS CBB 037

Nitriti* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L <0,02 - 0,5 1)
115 Met ISS CBB 037

Solfati Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 2,5 +0,7 250 H
115 Met ISS CBB 037

Cloruro di vinile* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ug/L <0.1 - 0,5 H
164 Met ISS CAA 036

Campi . i i
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SEDE B - Distretto Provinciale di L'Aquila
Caselle di Bazzano, Strada Provinciale per Monticchio - 67100 L'Aquila

Tel.: 086257971 Fax: 0862579729

E-mail: distiaguila® pec artaabruzzo. it

apenzia regionale perls im;&%z deilamblenis

RISULTATO DELLE ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE

LAB N° 0687

Membro degli Accordi di Mutuo

ACCREDIA %

-
CENTER MANDDMCC&EDITAV&NTO s

Riconoscimento EAF, IAF e ILAC

Data inizio prove: 31/05/17 Data fine prove: 08/06/17
PARAMETRI METODICA e risuLTATO | A | vy | NOTE
Trialometani totali*
Dibromoclorometano® Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pg/L 0,5 - H
164 Met ISS CAA 036
Diclorobromometano* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag png/L 0,5 - €3
164 Met ISS CAA 036
Cloroformio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ug/L <0,1 - (H
164 Met ISS CAA 036
Bromoformio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L 0,2 - H
164 Met ISS CAA 036
Somma trialometani totali* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L 1,2 - 30 (1)
164 Met ISS CAA 036
1,2 Dicloroetano™ Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pg/L <0,1 - 3 (¢))
164 Met ISS CAA 036
Benzene* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ug/L <0,1 - i 1)
187 Met ISS CAD 004
Tetracloruro di carbonio*® Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L <0.1 - 1)
164 Met ISS CAA 036
Concentrazioni dei parametri
specifici*
Tetracloroetilene* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L <0,1 - (0]
164 Met ISS CAA 036
Tricloroetilene* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/l <0,1 - 1)
164 Met ISS CAA 036
Somma delle concentrazioni dei |Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pg/L <0,1 - 10 [¢))]
parametri specifici* 164 Met ISS CAA 036
Toluene* EPA 524.2 1995 ng/L <0,1 - )
1,2,4 Trimetilbenzene* EPA 524.2 1995 ug/L <0,1 - )]
Esacloroetano®* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ug/L <0,1 - (1)
164 Met ISS CAA 036
Alluminio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pg/L <20 - 200 )]
322 Met ISS DBA 035
Cadmio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ug/L <0,5 - 5 [€))]
322 Met ISS DBA 035
Cromo* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pg/L <3 - 50 (1)
322 Met ISS DBA 035
Ferro* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L <20 - 200 6
322 Met ISS DBA 035
Manganese* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L <5 - 50 (1)
322 Met ISS DBA 035
Mercurio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L <03 - 1 )]
315 Met ISS DBB 034
Nichel* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L <10 - 20 (1)
322 Met ISS DBA 035
Piombo* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L <2 - 10 (¢)]
322 Met ISS DBA 035
Campione n. Pagina2 di 3
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agenna regionale per iz tulela dellamblante

ACCREDIA

UENETALAND DL ACCREDIVENTO

LAB N° 0687

SEDE B - Distretto Provinciale di L'Aquila
Membro degli Accordi di Mutuo

Caselle di Bazzano, Strada Provinciale per Monticchio - 67100 L'Aquila Riconoscimento EAF, IAF e ILAC
Tel.: 086257971 Fax: 0862579729 :
E-mail: distlaguila@pec.artaabruzzeo.it

RISULTATO DELLE ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE

Data inizio prove: 31/05/17 Data fine prove: 08/06/17
UNITA' DI INCERTEZZA LIMITI
PARAMETRI METODICA MISURA RISULTATO DI MISURA LEGISLATIVI NOTE
Rame* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L <{,1 - i )]
322 Met ISS DBA 03§

* Prova non accreditatada ACCREDIA

GIUDIZIO (non soggetto ad accreditamento): In base ai risultati delle analisi effettuate il campione esaminato ¢ conforme ai limiti fissati sul D.Lvo
31/2001 e s.m.i.

Data emissione: 27/06/2017 v /)

Y ..
Dirigente Chimico
Dott.ssa Boméflica Flammini

s

FINE RAPPORTO DI PROVA

i
|
(11 Rapporio di Prova riguwdj; solo dl campione sottoposto ad analisi e non puo’ essere riprodotto anche prrzidmente, sabvo approvazione scritia del laboraorio,
1 presente Rapporto di Prova e le relative registrazioni saranno conservati per un periodo di cingue anni dalla data della loro emissione)

NOTE:
1) D.Lgs 31/01 e s.m 1.

- (1) Riferimenti Legislativi : D.Lgs n°31 del 02/02/2001 e successive modifiche ¢ integrazioni

- Espressione dei risultati per le prove microbiologiche: se "0" (zero) (microrganismi < 1 UFC/volume analizzato); se da 1 a 3 colonie (microrganismi presenti < 4
UFC/volume analizzato).

- L'Incertezza di misura quando indicata per le prove chimiche e chimico-fisiche: & espressa come incertezza composta moltiplicata - per il fattore di copertura K=2, che per
una distribuzione normale corrisponde ad un livello di fiducia del 95%.

- L'Incertezza di misura quando indicata per le prove microbiologiche: & espressa come limiti fiduciali al 95% di probabilita.

- Ii metodo utilizzato per la prova enterococchi ¢ finalizzato all'individuazione delle seguenti specie E. faecalis,, E. faecium, E. durans e E hirae.

- I risultati dei parametri riferiti alla tabella "Analisi chimiche e chimico-fisiche" indicati con il simbolo (<), si riferiscono al limite di quantificazione del metodo adottato.

Campione n. ““"
AQ/002898/17 .
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SEDE B - Distretto Provinciale di L'Aquila

Caselle di Bazzano, Strada Provinciale per Monticchio - 67100 L'Aquila

Tel.: 086257971 Fax: 0862579729

E-mail: dis Liaguila® pec.artaabruzzo.it

Campione di:

wtaabruzzo

agenzia renionale per b Wwiela delfambents

RAPPORTO DI PROVA N° AQ/002899/17

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO

Verbale N.: 431/R del: 31/05/2017
Prelevatore: ASL SIAN TERAMO - ASL SIAN TERAMO
Data prelievo: 31/05/2017

Comune di prelievo:
Punto di prelievo:
Altre informazioni:
Richiedente:
Indirizzo richiedente:

Tipo di richiesta: CONTROLLO
Data di accettazione: 31/05/2017
Conforme: Si

ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA (TE)
PdP N°. 725 - F.P. FANO A CORNO - BIVIO CERCHIARA
RETE IN DISTRIBUZIONE
ASL TERAMO - DIP. DI PREVENZIONE - S.LA.N. TERAMO
C.DA CASALENA - TERAMO - 64100 TERAMO (TE)

ACCREDIA

LAB N° 0687

Memibro degli Acoordi di Mutuo
Riconoscimento EAF, IAF e ILAC

{ - 5 ‘ —
VENTE TTAUANIO DI ACCREDITAMENTO - |

RISULTATO DELLE ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE

Data inizio prove: 31/05/17 Data fine prove: 08/06/17
UNITA’ DI INCERTEZZA LIMITI

PARAMETRI METODICA MISURA RISULTATO DI MISURA LEGISLATIVI NOTE

Colore* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag | mg/L (Scala Pt/Co) Accettabile - Accettabile per il [¢3]
90 Met ISS BJA 021 consumatore

Odore* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag| tasso diluizione Accettabile - €3]
80 Met ISS BAA 026

Sapore* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag | tasso diluizione Accettabile - 1)
85 Met ISS BKA 028

Torbidita* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag NTU Accettabile - ¢))]
93 Met ISS BLA 030

pH Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pH 7.9 +0,2 6,5+9,5 )
68 Met ISS BCA 023

Conduttivita elettrica Rapporti ISTISAN 2007/31 pag| uS/cma20°C 204 +3 2500 €3]
55 Met ISS BDA 022

Cloro residuo libero* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 0,08 - )]
45 Met ISS BHD 033

Durezza totale* APAT CNR IRSA 2040 A Man °F 11,8 - (1)

292003

Ammonio M.U. 2363:09 Met. A mg/L <0,02 - 0,5 )

Calcio Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 254 +5,0 (€3]
121 Met ISS CBB 038

Magnesio Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 13,3 +29 ()]
121 Met ISS CBB 038

Potassio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L <04 - ]
121 Met ISS CBB 038

Sodio Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 1,2 +0,4 200 0]
121 Met ISS CBB 038

Cloruri Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 1,6 +0,5 250 [¢))]
115 Met ISS CBB 037

Fluoruro* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 0,04 - 1,5 (€))
115 Met ISS CBB 037

Nitrati Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 1,3 +0,4 50 )
115 Met ISS CBB 037

Nitriti* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L <0,02 - 0,5 (1)
115 Met ISS CBB 037

Solfati Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 2,5 +0,7 250 ()]
115 Met ISS CBB 037

Cloruro di vinile* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pg/L <0.1 - 0,5 (1)
164 Met ISS CAA 036
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SEDE B - Distretto Provinciale di L'Aquila
Caselle di Bazzano, Strada Provinciale per Monticchio - 67100 L'Aquila

Tel.: 086257971 Fax: 0862579729

E-mail: dist.laguila@® pec artaabruzzo.it

rtaabruzzo

agenzia regionale per iz fwlels dellambients

RISULTATO DELLE ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE

ACCREDIA

5 £
,‘("EN!'E TAUARODHACCREDIAMENTO 1 %

LAB N° 0687

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscirnento EAF, IAF e ILAC

Data inizio prove: 31/05/17 Data fine prove: 08/06/17
UNITA’ DI INCERTEZZA LIMITI
N
PARAMETRI METODICA MISURA RISULTATO DI MISURA LEGISLATIVI OTE
Trialometani totali*
Dibromoclorometano* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L 03 - (1)
164 Met ISS CAA 036
Diclorobromometano* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L 02 - 0}
164 Met ISS CAA 036
Cloroformio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pg/l <0,1 - €3]
164 Met ISS CAA 036
Bromoformio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L 0,2 - ¢))]
164 Met ISS CAA 036
Somma trialometani totali* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ug/L 0,7 - 30 [€)]
164 Met ISS CAA 036
1,2 Dicloroetano* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L <0,1 - 3 D
164 Met ISS CAA 036
Benzene* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/l <01 - 1 (1)
187 Met ISS CAD 004
Tetracloruro di carbonio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L <0.1 - e
164 Met ISS CAA 036
Concentrazioni dei parametri
specifici*
Tetracloroetilene* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pg/L <0,1 - M
164 Met ISS CAA 036
Tricloroetilene* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L <0,1 - H
164 Met ISS CAA 036
Somma delle concentrazioni dei |Rapporti ISTISAN 2007/31 pag g/l <0,1 - 10 )]
parametri specifici* 164 Met ISS CAA 036
Toluene* EPA 524.2 1995 ng/L <0,1 - M
1,2,4 Trimetilbenzene* EPA 5242 1995 ng/L <0,1 - (€3]
Esacloroetano* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag png/l <0,1 - )
164 Met IS5 CAA 036
Alluminio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L <20 - 200 €8]
322 Met ISS DBA 035
Cadmio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/l <0,5 - 5 )
322 Met ISS DBA 035
Cromo* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/l. <3 - 50 (H)
322 Met ISS DBA 035
Ferro* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pg/L <20 - 200 ¢)]
322 Met ISS DBA 035
Manganese* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L <5 - 50 (¢))
322 Met ISS DBA 035
Mercurio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pug/l <0,3 - 1 (1)
315 Met ISS DBB 034
Nichet* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L <10 - 20 )
322 Met ISS DBA 035
Piombo* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pg/L <2 - 10 (¢)]
322 Met ISS DBA 035
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abruzzo

agenyia reoionaie per ia ek dellamblente

ACCREDIA

VEMIEITAUAND DEACCHEDITAMENTD)

SEDE B - Distretto Provinciale di L'Aquila A8 N7 0887

. L, L. . Membro degli Accordi di Mutuo
Caselle di Bazzano, Strada Provinciale per Monticchio - 67100 L.'Aquila Riconoscirnento EAF, IAF e ILAC
Tel.: 086257971 Fax: 0862579729

E-mail: dis tiaguila® pec. artaabruzzo.it

RISULTATO DELLE ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE

Data inizio prove: 31/05/117 Data fine prove: 08/06/17
. UNITA' DI INCERTEZZA LIMITI
PARAMETRI METODICA MISURA RISULTATO DI MISURA LEGISLATIVI NOTE
Rame* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L <0,1 - 1 0
322 Met ISS DBA 035

* Prova non accreditata da ACCREDIA

GIUDIZIO (non soggetio ad accreditamento): In base ai risultati delle analisi effettuate il campione esaminato & conforme ai limiti fissati sul D.Lvo
31/2001 e s.m.i.

Data emissione: 27/06/2017

Dott.ssa D N?mca Flammini
&1

]
‘ FINE RAPPORTO DI PROVA
{7 Rapporto di Prova riguardu solo i campione sottoposto ad avalisi e nion puo’ essere riprodoiio anche parzidmente, salvo approvaziove scritta del laboraiorio.
1l presente Rapporto di Prova ele relaive registrazioni saranno conservati per un periodo di cinque anni dalla data della loro emissione)
NOTE:
(1) D.Lgs 31/01 e s.m.i.

- (1) Riferimenti Legislativi : D.Lgs n°31 del 02/02/2001 e successive modifiche ¢ integrazioni

- Espressione dei risultati per le prove microbiologiche: se "0" (zero) (microrganismi < 1 UFC/volume analizzato); se da 1 a 3 colonie (microrganismi presenti < 4
UFC/volume analizzato).

- L'Incertezza di misura quando indicata per le prove chimiche e chimico-fisiche: & espressa come incertezza composta moltiplicata - per il fattore di copertura K=2, che per
una distribuzione normale corrisponde ad un livello di fiducia det 95%.

- L'Incertezza di misura quando indicata per le prove microbiologiche: ¢ espressa come limiti fiduciali al 95% di probabilita.

- I metodo utilizzato per la prova enterococchi & finalizzato all'individuazione delle seguenti specie E. faecalis,, E. faecium, E. durans e E.hirae.

- risultati dei parametri riferiti alla tabella "Analisi chimiche e chimico-fisiche” indicati con il simbolo (<), si riferiscono al limite di quantificazione del metodo adottato.
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SEDE B - Distretto Provinciale di L'Aquila

Caselle di Bazzano, Strada Provinciale per Monticchio - 67100 L'Aquila
Tel.: 086257971 Fax: 0862579729

VENTE ITALANO DI ACCREDITAMEN

LAB N° 0687

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EAF, JAF e ILAC

E-mail: distiaguila@ pec.artaabruzzo. it

Campione di:
Verbale N.:
Prelevatore:

Data prelievo:
Comune di prelievo:
Punto di prelievo:
Altre informazioni:
Richiedente:

Indirizzo richiedente:

Tipe di richiesta:

Data di accettazione:

Conforme:

RAPPORTO DI PROVA N° AQ/002900/17

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO

158/80 del: 31/05/2017
ASL SIAN TERAMO - ASL SIAN TERAMO
31/05/2017

ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA (TE)

PdP N° 806 - Mesc. Traforo Sbarr.DX+ Sbarr.SX - (prima della clorazione)
RETE IN DISTRIBUZIONE

ASL TERAMO - DIP. DI PREVENZIONE - S.1.AN. TERAMO

C.DA CASALENA - TERAMO - 64100 TERAMO (TE)

CONTROLLO

31/05/2017

Si

RISULTATO DELLE ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE

Data inizio prove: 31/05/17 Data fine prove: 23/06/17
UNITA' DY INCERTEZZA LIMITI
PARAMETRI METODICA MISURA RISULTATO DI MISURA LEGISLATIVI NOTE
Colore* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag | mg/L (Scala Pt/Co) Accettabile - Accettabile per il (1)
90 Met ISS BJA 021 consumatore
Odore* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag| tasso diluizione Accettabile - [¢))
80 Met ISS BAA 026
Sapore* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag| tasso diluizione Accettabile - [€))]
85 Met ISS BKA 028
Torbidita* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag NTU Accettabile - (€3]
93 Met ISS BLA 030
pH Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pH 7.8 +0,2 6,5+9,5 )
68 Met ISS BCA 023
Conduttivita elettrica Rapporti ISTISAN 2007/31 pag| uS/oma20°C 202 +3 2500 1)
55 Met ISS BDA 022
Cloro residuo libero* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L <0,03 - 1)
45 Met ISS BHD 033
Ammonio M.U. 2363:09 Met. A mg/L. <0,02 - 0,5 n
Calcio Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 254 + 5,0 Q)
121 Met ISS CBB 038
Magnesio Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 13,4 +29 M
121 Met ISS CBB 038
Potassio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L <04 - (€3]
121 Met ISS CBB 038
Sodio Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 1,0 +0,3 200 4
121 Met ISS CBB 038
Cloruri Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 15 +0,5 250 1)
115 Met ISS CBB 037
Fluoruro* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 0,04 - 1,5 (¢))
115 Met ISS CBB 037
Nitrati Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 1,3 +0,4 50 M
115 Met ISS CBB 037
Nitriti* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L <0,02 - 0,5 hH
115 Met ISS CBB 037
Sotfati Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 2,5 +0,7 250 6))]
115 MetISS CBB 037
Mercurio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L <03 - i (1)
273 Met ISS DAB 013
Cloruro di vinile* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag g/l <0.1 - 0,5 08]
164 Met ISS CAA 036
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ACCREDIA *

TENTEITAUANG DU ACCREDIAVENTD ot

LAB N° 0687

SEDE B - Distretto Provinciale di L'Aquila
Mernbro degli Accordi di Mutuo

Caselle di Bazzano, Strada Provinciale per Monticchio ~ 67100 L'Aquila Riconoscimento EAF, IAF @ ILAC
Tel.: 086257971 Fax: 0862579729
E-mail: distiaquita®pec.artaabruzzo. it

RISULTATO DELLE ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE

Data inizio prove: 31/05/17 Data fine prove: 23/06/17
UNITA' DI INCERTEZZA LIMITI
PARAMETRI METODICA MISURA RISULTATO DI MISURA LEGISLATIVI NOTE
Trialometani totali*
Dibromoclorometano*® Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ug/L <0,1 - (H
164 Met ISS CAA 036
Diclorobromometano* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pg/L <0,1 - H
164 Met ISS CAA 036
Cloroformio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ug/L <0,1 - H
164 Met ISS CAA 036
Bromoformio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L. <0,1 - (1)
164 Met ISS CAA 036
Somma trialometani totali* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pg/l <0,1 - 30 H
164 Met ISS CAA 036
1,2 Dicloroetano* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L <0,1 - 3 0))]
164 Met ISS CAA 036
Benzene* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L <0,1 - I (1)
187 Met ISS CAD 004
Tetracloruro di carbonio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/l <0.1 - 1)
164 Met ISS CAA 036
Concentrazioni dei parametri
specifici*
Tetracloroetilene* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L <0,1 - H
164 Met ISS CAA 036
Tricloroetilene* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pg/L <0,1 - (¢3]
164 Met ISS CAA 036
Somma delle concentrazioni dei |Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L <0,1 - 10 €3]
parametri specifici* 164 Met ISS CAA 036
Toluene* EPA 524.2 1995 ng/L <0,1 - (1)
1,2,4 Trimetilbenzene* EPA 524.2 1995 pg/L <@,1 - M
Esacloroetano® Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L <0,1 - 4))]
164 Met ISS CAA 036
Di-ter butil perossido* Metodo Interno (GC/MS P&T) ug/L 0,06 -

* Prova non accreditatada ACCREDIA

GIUDIZIO (non soggetto ad accreditamento): Sul campione in esame si evidenziano tracce di Di-ter butil perossido (0,06 microgrammi/litro)
parametro non tabellato nel D.Lgs. 31/01 ¢ s.m.i. .In merito agli parametri analizzati,i valori di
concentrazione risultano inferiori ai limiti previsti dallo stesso decreto.

FINE RAPPORTO DI PROVA

(1l Rapporto di Prova riguarda solo il campione sottoposto ad analisi e non puo’ essere viprodotto anche parzidmente, salvo approvazione scritta del laboratorio.
1l presente Rapporto di Prova e le relative registrazioni saranno conservati per un periodo di cinque anvi dalla data della loro emissione)

NOTE:
¢)) D.Lgs 31/01 e s.m.i.

- (1) Riferimenti Legislativi : D.Lgs n°31 del 02/02/2001 ¢ successive modifiche e integrazioni

- Espressione dei risultati per le prove microbiologiche: se "0" (zero) (microrganismi < 1 UFC/volume analizzato); se da 1 a 3 colonie (microrganismi presenti < 4
UFC/volume analizzato).

- L'Incertezza di misura quando indicata per le prove chimiche e chimico-fisiche: & espressa come incertezza composta moitiplicata - per il fattore di copertura K=2, che per
una distribuzione normale corrisponde ad un livello di fiducia del 95%.

- L'Incertezza di misura quando indicata per le prove microbiologiche: & espressa come limiti fiduciali al 95% di probabilita.

- Il metodo utilizzato per la prova enterococchi ¢ finalizzato all'individuazione delle seguenti specie E. faccalis,, E. faecium, E. durans e E.hirae.

- Irisultati dei parametri riferiti alla tabella "Analisi chimiche e chimico-fisiche" indicati con il simbolo (<), si riferiscono al limite di quantificazione del metodo adottato.
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ACCREDIA

LENTEITALAND DLACTIEDITAVENTD

LAB N° 0687

SEDE B - Distretto Provinciale di L'Aquila

Caselle di Bazzano, Strada Provinciale per Monticchio - 67100 L'Aquila

Membro degli Acoordi di Mutuo
Riconoscimento EAF, IAF e ILAC

Tel.: 086257971 Fax: 0862579729
E-mail: disLiaquila® pec.artaabruzzo.it

Campione di:
Verbale N.:
Prelevatore:

Data prelieve:
Comune di prelievo:
Punto di prelievo:
Altre informazioni:
Richiedente:

Indirizzo richiedente:

Tipe di richiesta:

Data di accettazione:

Conforme:

RAPPORTO DI PROVA N° AQ/002901/17

ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO

159/80 del: 31/05/2017
ASL SIAN TERAMO - ASL SIAN TERAMO
31/05/2017

ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA (TE)

PdP N°1917 - LN.F.N.- Nuovo Rubinetto sito all'esterno ingresso laboratorio
RETE NON IN DISTRIBUZIONE

ASL TERAMO - DIP. DI PREVENZIONE - S.1LAN. TERAMO

C.DA CASALENA - TERAMO - 64100 TERAMO (TE)

CONTROLLO

31/05/2017

Si

RISULTATO DELLE ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE

Data inizio prove: 31/05/17 Data fine prove: 23/06/17
. UNITA' DX INCERTEZZA LIMITI

PARAMETRI METODICA MISURA RISULTATO DI MISURA LEGISLATIVI NOTE

Colore* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag | mg/L (Scala Pt/Co) Accettabile - Accettabile per il (€3]
90 Met ISS BJA 021 consumatore

Odore* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag | tasso diluizione Accettabile - H
80 Met ISS BAA 026

Sapore* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag| tasso diluizione Accettabile - (¢))
85 Met ISS BKA 028

Torbidita* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag NTU Accettabile - H
93 Met ISS BLA 030

pH Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pH 7.9 +0,2 6,5+9,5 )]
68 Met ISS BCA 023

Conduttivita elettrica Rapporti ISTISAN 2007/31 pag| uS/cm a 20°C 169 +2 2500 )]
55 Met ISS BDA 022

Cloro residuo libero* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L < 0,03 - )
45 Met ISS BHD 033

Ammonio M.U. 2363:09 Met. A mg/L <0,02 - 0,5 n

Calcio Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 20,6 +4,2 )]
121 Met ISS CBB 038

Magnesio Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 11,4 +2.5 (¢))
121 Met ISS CBB 038

Potassio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L <04 - )]
121 Met ISS CBB 038

Sodio Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L, <1,0 - 200 )
121 Met ISS CBB 03§

Cloruri Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 1,1 +0,3 250 (H
115 Met ISS CBB 037

Fluoruro* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 0,04 - 1.5 (1)
115 Met 1SS CBB 037

Nitrati Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 1,0 +0,3 50 (1)
115 Met ISS CBB 037

Nitriti* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L <0,02 - 0,5 M
115 Met ISS CBB 037

Solfati Rapporti ISTISAN 2007/31 pag mg/L 2.4 +0,7 250 (0}
115 Met ISS CBB 037

Mercurio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag g/l <03 - 1 ()]
273 Met ISS DAB 013

Cloruro di vinile* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pg/L <0.1 - 0,5 [¢))]
164 Met ISS CAA 036
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SEDE B - Distretto Provinciale di L'Aquila
Caselle di Bazzano, Strada Provinciale per Monticchio - 67100 L'Aquila

Tel.: 086257971 Fax: 0862579729

E-mail: distlaguila® pec.artaabruzzo.it

apruzzo

apenia f?g ionale per g tutela detlamblente

RISULTATO DELLE ANALISI CHIMICHE E CHIMICO-FISICHE

ACCREDIA

LAB N® 0687

Membro degli Accordi di Mutuo

VENTE TALANGI DI ACCREDITAVIENTO. | n” |

Riconoscimerto EAF, IAF e ILAC

Data inizio prove: 31/05/17 Data fine prove: 23/06/17
UNITA' DI INCERTEZZA LIMITI
PARAMETRI METODICA MISURA RISULTATO DI MISURA LEGISLATIVI NOTE
Trialometani totali*
Dibromoclorometano* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pg/L <0,1 - )]
164 Met ISS CAA 036
Diclorobromometano* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag g/l <0,1 - ()]
164 Met ISS CAA 036
Cloroformio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag g/l <90,1 - 3]
164 Met ISS CAA 036
Bromoformio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pg/l <0,1 - H
164 Met ISS CAA 036
Somma trialometani totali* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L <0,1 - 30 (¢3]
164 Met ISS CAA 036
1,2 Dicloroetano* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pg/l <0,1 - 3 M
164 Met ISS CAA 036
Benzene* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pg/L <0,1 - i (¢))]
187 Met ISS CAD 004
Tetracloruro di carbonio* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pg/L <0.1 - [¢))
164 Met ISS CAA 036
Concentrazioni dei parametri
specifici*
Tetracloroetilene* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L <0,1 - (€3]
164 Met ISS CAA 036
Tricloroetilene* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/L <90,1 - (€3]
164 Met ISS CAA 036
Somma delle concentrazioni dei |Rapporti ISTISAN 2007/31 pag pg/l <Q,1 - 10 3]
parametri specifici* 164 Met 1SS CAA 036
Toluene* EPA 524.2 1995 ug/L <0,1 - (1)
1,2,4 Trimetilbenzene* EPA 524.2 1995 ng/L <0,1 - (H
Esacloroetano* Rapporti ISTISAN 2007/31 pag ng/l <0,1 - [€))]
164 Met ISS CAA 036
Acetone* EPA 524.2 1995 pg/L 0,2 -

* Prova non accreditatada ACCREDIA

GIUDIZIO

tabellato nel D.Lgs. 31/01 e s.m.i.

risultano inferiori ai limiti previsti dallo stesso decreto.

> Chimico
nica Flammini

FINE RAPPORTO DI PROVA

(11 Rapporto di Prova rtguarda solo il campione sotiqposto ad amalisi e non puo' essere riprodotio anche parzidmente, salvo approvazione scritta del laboratorio.
1l presente Rapporto di Prova ele relative registrazioni saranno conservati per un periodo di cinque anvi dalla data dellaloro emissione)

NOTE:
(€)) D.Lgs 31/01 e s.m.i.

(non soggetio ad accreditamento): Sul campione in esame si evidenziano tracce di acetone (0,2 microgrammi/litro) parametro non
In merito agli parametri analizzati,i valori di concentrazione

- (1) Riferimenti Legislativi : D.Lgs n°31 del 02/02/2001 e successive modifiche e integrazioni

- Espressione dei risultati per le prove microbiologiche: se "0" (zero) (microrganismi < 1 UFC/volume analizzato); se da | a 3 colonie (microrganismi presenti < 4
UFC/volume analizzato).

- L'Incertezza di misura quando indicata per le prove chimiche e chimico-fisiche: & espressa come incertezza composta moltiplicata - per il fattore di copertura K=2, che per
una distribuzione normale corrisponde ad un livelio di fiducia del 95%.

- L'Incertezza di misura quando indicata per le prove microbiologiche: ¢ espressa come limiti fiduciali al 95% di probabilita.

- 1f metodo utilizzato per la prova enterococchi & finalizzato all'individuazione delle seguenti specie E. faecalis,, E. faccium, E. durans e E.hirae.

- I risultati dei parametri riferiti alla tabella "Analisi chimiche e chimico-fisiche" indicati con il simbolo (<), si riferiscono al limite di quantificazione del metodo adottato.
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